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Certificación energética de edificios 
 
 






Hasta  hace  pocos  años  la  sociedad  mundial,  en  especial  los  países  desarrollados,  no  era 
consciente de la necesidad de ahorrar energía por diversos factores. 
Las  llamadas energías no  renovables  (Gas, petróleo, carbón) son altamente contaminantes y 
además  contribuyen  al  efecto  invernadero,  el  calentamiento  global,  lluvias  acidas,  mareas 
negras,  devastación  de  parajes…y  provocan  la  degradación  de  la  calidad  de  vida  de  los    
ciudadanos. El despilfarro energético ha sido enorme y hemos consumido una buena parte de 
estos  recursos,  por  lo  que  se  impone  la  necesidad  de medidas  urgentes  para  frenar  estos 
excesos. 
Mejorar la eficiencia energética suele ser la forma más barata, rápida y respetuosa del medio 
ambiente  para  satisfacer  las  necesidades  energéticas  del  mundo.  La  política  energética  y 
medioambiental  se  materializa  en  la  estrategia  “Hacia  un  plan  estratégico  europeo  de 
tecnología  energética”  puesta  en marcha  por  la  Comisión  Europea  en  enero  de  2007  para 
abordar  los  retos  energéticos  del  siglo  XXI.  Lo  objetivos  principales  son  reducir  un  20%  las 














información objetiva  sobre  las  características  energéticas   de  los  edificios, de  forma que  se 
pueda  valorar  y  comparar  su eficiencia energética,  con el  fin de  favorecer  la promoción de 
edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía. 
El  certificado  debe  incluir  la  calificación  energética  del  edificio, mediante  una  escala  de  7 





La  calificación energética de edificios es mucho mas  compleja que  la de electrodomésticos, 
debido  a  variables  como  el  equilibrio  entre  la  envolvente  del  edificio(aislamiento,  inercia 
térmica,  sistemas  de  sombreamiento,  calidad  de  huecos,  etc.)  y  la  adecuación  de  las 
instalaciones(eficiencia  nominal,  curvas  de  comportamiento  de  los  sistemas,  rendimiento 
medio estacional, emisiones derivadas de la energía consumida),todo esto aumenta mucho la 
complejidad  del  proceso  de  calificación  energética  de  un  edificio  frente  a  un  simple 
electrodoméstico. 
El  Plan  de  Acción  2008‐2012  de  la  Estrategia  de  Ahorro  y  Eficiencia  Energética  en  España 
establece  como uno de  los ejes estratégicos  sectoriales promover  la  aplicación de  la nueva 
normativa  edificatoria,  lo  que  va  a  suponer  el  desarrollo  de  líneas  de  apoyo  económico 
dirigidas a  la rehabilitación energética de edificios,  instalaciones y equipamiento energético y 
por  otra  parte,  la  promoción  de  nuevos  edificios  con  alta  calificación  energética mediante 
incentivos  fiscales.  Así,  se  pretende  propiciar  la  demanda  de  edificios  sostenibles  de  bajo 
consumo energético y alta eficiencia que  incorporen elementos bioclimáticos, motivando a  la 
































































En  los últimos años ha habido  importantes cambios en  la normativa relacionada  la eficiencia 
energética en la edificación. En el siguiente listado se muestran los más relevantes 
‐1979: NBE‐CT79. Después de  las  crisis energéticas  sufridas en España  surge una normativa, 
que  por  primera  vez,  exige  un  mínimo  de  aislamiento  a  los  edificios.  Inspirado  en  otras 
normativas europeas, se hace hincapié en el aislamiento. 
 
‐1980:  RICCA  (Reglamento  de  Instalaciones  de  Calefacción,  Climatización  y  ACS).  Primera 
normativa de regulación de las instalaciones térmicas de los edificios. 
 
‐1993: Directiva  SAVE  76/93.  Fue  la  primera Directiva  Europea  que  propuso  la  certificación 





‐1998:  RITe(Reglamento  de  Instalaciones  térmicas  de  Edificios)El  texto  recogido  en  el  Real 
Decreto 1751/1998 deroga el RICCA del año 1980. En 1998 nace el primer software CALENER 
basado en la Directiva SAVE 76/93. 
‐2001: Nace  el  primer  CTE.  En  este  año  aparece  el  primer  boceto  de  Código  Técnico  de  la 





quedando  esta  ultima  derogada.  Este  hecho  hace  que  el  primer  boceto  de  Código  Técnico 
quede anulado. 
 
‐2006: CTE DC‐HE(Código  Técnico de  la  Edificación‐Documento Básico Ahorro de  Energía). A 
través  de  este  documento  se  establecen  los  requisitos  mínimos  de  ahorro  de  energía 
promulgados por el artículo 4 de la directiva 2002/91. Dichos requisitos deben estar adaptados 
a  los  climas españoles. Con este  fin  se  crea el  software de  simulación dinámica de edificios 






‐2007:  RD  47/2007.  Este  Real  decreto  establece  el  formato  de  la  etiqueta  que  expresa  la 
eficiencia  energética  de  los  edificios,  así  como  el  procedimiento  para  su  obtención.  La 
herramienta  oficial  de  certificación  es  un  software  llamado  CALENER.  De  esta  forma  se 
transpone el artículo 7 de la Directiva 2002/91. 
 
‐2007: CTE‐HE2: El nuevo RITE  (Reglamento de  Instalaciones  térmicas de edificios) deroga al 
anterior de 1998. Con este nuevo reglamento se incluyen y refuerzan aspectos de la eficiencia 
energética de  las  instalaciones, así como  la  inspección y el mantenimiento de calderas y SAA 
(sistemas de aire acondicionado). 
 
La  aprobación  del  Código  Técnico  de  la  Edificación  en  el  año  2006  supuso  la  superación  y 
modernización del anterior marco normativo de la educación en España, regulado por el Real 









la Unión Europea vigentes en el sector. En primer  lugar, con  las relativas a  la  libre circulación 

























ciertos requisitos básicos de  la edificación relacionados con  la seguridad y el bienestar de  las 
personas, que se  refieren,  tanto a  la seguridad estructural y de protección contra  incendios, 




y  las exigencias que deben cumplir  los edificios para  satisfacer  los  requisitos de  seguridad y 
habitabilidad de la edificación. 
La  segunda  parte  está  constituida  por  los  Documentos  Básicos  cuya  adecuada  utilización 
garantiza el cumplimiento de las exigencias básicas. En los mismos se incluyen procedimientos, 
reglas técnicas y ejemplos de soluciones que permiten determinar si el edificio cumple con los 
niveles  de  prestación  establecidos  en  cuanto  a  estructuras,  seguridad,  prevención  de 
incendios,  salubridad, protección  frente a  ruido y ahorro energético. Dichos documentos no 







aislamiento,  protección  solar  de  huecos,  prevención  de  condensaciones  y  estanqueidad  de 
ventanas. 
‐ CTE‐DB‐HE 2: Rendimiento de instalaciones térmicas: Desarrollado en el RITE 
‐  CTE‐DB‐HE  3:  Eficiencia  energética  de  las  instalaciones  de  iluminación:  Promueve  el 
aprovechamiento al máximo de la luz natural, y se exigen factores de eficiencia energética en 










2.2 REAL DECRETO  1027/2007: REGLAMENTO DE  INSTALACIONES  TÉRMICAS  EN  EDIFICIOS 
(RITE) 
El  CTE‐DB‐HE2  aprobado  en  julio  de  2007  mediante  el  Real  Decreto  1027/2007  es  el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios, que constituye el marco normativo básico 
por el que se regulan las exigencias de eficiencia energética y de seguridad que deben cumplir 
las  instalaciones térmicas en  los edificios para atender  la demanda de bienestar e higiene de 
las personas. 
El nuevo texto considera que los productos de la combustión pueden ser perjudiciales para la 
salud  de  las  personas.  Así,  se  establece  que  cuando  se  instalen  calderas  individuales  en 
edificios existentes que se reformen, dichas calderas produzcan una baja emisión de óxidos de 
nitrógeno. 






de  los edificios como órgano encargado de analizar  los resultados en  la aplicación del RTEE y 
proponer  las modificaciones  en  el mismo que  se  consideren necesarias para  adecuarlo  a  la 
evolución de la técnica. 
Por  último,  cabe  destacar  que  el  Reglamento  tiene  carácter  básico,  por  lo  que  para  su 







La  Secretaria  de  Estado  de  Energía  anuncia  la  apertura  del  trámite  de  audiencia  a  los 
interesados  en  la  elaboración  del  proyecto  de  real  Decreto  por  el  que  se  aprueba  el 




Basándose  en  la  Directiva  20002/91/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  16  de 
Diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios establecía la obligación de 
poner a disposición de compradores o usuarios de los edificios de un certificado de eficiencia 
energética  que  incluyera  información  objetiva  sobre  las  características  energéticas  de  los 
edificios, con este nuevo Real Decreto se pretende favorecer la promoción de edificios de alta 




edificios existentes que  fuera objeto de modificaciones o  rehabilitaciones el ámbito  total de 
aplicación de este nuevo  real decreto obliga a que  todos  los edificios existentes,  cuando  se 
vendan o se arrienden, dispongan de un certificado de eficiencia energética. 
‐Antes  del  1  de  Enero  de  2013  el  IDEA  pondrá  a  disposición  del  público  los  programas 
informáticos de certificación energética para edificios existentes exigible para los contratos de 
compra venta o arrendamiento total o parcial, celebrados a partir de dicha fecha. Se excluyen 
ciertos  tipos  de  construcciones  abiertas,  temporales  o  edificios  y  monumentos  protegidos 
oficialmente, edificios industriales y agrícolas, en la parte destinada a talleres o edificios que se 
arrenden por un periodo inferior a cuatro meses al año. 
‐Los  documentos  para  la  certificación  de  eficiencia  energética  de  edificios  existentes  se 






‐El  propietario  del  edificio  completo,  vivienda  o  local  destinado  a  uso  independiente  será 















En  esta  sección,  se  presentan  las  partes  del  RD  47/2007  abiertas  a  la  implementación  y 
desarrollo normativo por parte de las comunidades autónomas. 
El primer detalle a  tener en  cuenta es que  con el  fin de  facilitar el  certificado de eficiencia 
energética por parte de los consumidores, se aprueba un distintivo común en todo el territorio 
nacional denominado etiqueta de eficiencia energética. Sin embargo, para tener en cuenta las 




públicos a un número  importante de personas, y que  sean  frecuentados habitualmente por 
ellas,  que  tengan  una  superficie  mayor  a  1000  m2,  será  obligatoria  la  exhibición  de  este 
distintivo de forma destacada. Para otros edificios la exhibición es voluntaria según establezca 
la Comunidad Autónoma. 
Las  posibilidades  de  desarrollo  y  control  por  parte  de  las  comunidades  autónomas  están 
desarrolladas  principalmente  en  los  tres  conceptos  que  describe  el  capítulo  II  condiciones 
técnicas y administrativas del RD 47/2007. 
El primero de ellos es el concepto de calificación energética de un edificio, el  segundo es  la 
certificación  del  mismo,  y  por  último  el  control  externo  e  inspecciones  de  los  edificios 




energética. Una de  las posibilidades que abre el REAL DECRETO 47/2007 es que  se  creé un 





El  órgano  competente  debe  establecer  el  alcance  del  control  externo  y  el  procedimiento  a 
seguir  para  realizarlo.  Este  control  puede  realizarse  por  la  propia  ADMINISTRACIÓN,  o 
mediante  la  colaboración  de  agentes  autorizados.  Estos  agentes  pueden  ser  organismos  o 
entidades  de  control  acreditadas  en  el  campo  reglamentario  de  la  edificación  y  sus 




le  comunicará al promotor o propietario, en  su  caso,  las  razones que  la motivan y un plazo 
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determinado  para  su  subsanación  o,  en  su    caso,  se  procederá  a  la  modificación  de  la 
calificación obtenida. 









No obstante,  todavía no existe un  registro de empresas  acreditadas para  realizar el  control 




de  los  edificios  de  viviendas  en  la  información  que  reglamentariamente  el  vendedor  o 
arrendador debe suministra al comprador o inquilino. Así mismo este órgano debe establecer 
los  límites  a  la  certificación  a  los  edificios  que  tengan  viviendas  o  locales  destinados  a  uso 
independiente  o  de  titularidad  jurídica  diferente,  determinando  en  si  en  estos  casos  es 
suficiente una certificación única para todo el edificio o si también se tiene que certificar una o 
varias viviendas o locales representativos, de los componen el conjunto del edificio. 
En  tanto  se  clarifica  la  situación    se  deberían  de  tener  en  cuenta  algunos  detalles  de  las 
comunidades autónomas:  
1º  El  control  externo  debe  confiarse  a  entidades  que  aun  en  conocimiento  de 
arquitectura  e  instalaciones  y  estén  avaladas  por  una  experiencia  constatada  en  la 
realización de auditoría de proyecto e  inspecciones de campo. Es evidente que no se 
puede  ser  juez  y  parte  y  quien  certifique  el  proyecto  y  edificio  terminado  está 
invalidado para realizar el control externo de  la eficiencia energética de este edificio, 




que  pueden  aparecer  entre  COMUNIDADES  AUTONOMAS.  Dentro  del  territorio 
español parece lógico que quien puede actuar en una zona geográfica pudiera hacerlo 











 Establecer  un  procedimiento    para  cualificar  técnicos  independientes  que  ejerzan 
como los agentes autorizados antes definidos. 




 Establecer  las  condiciones  para  exhibir  la  etiqueta  de  Eficiencia  Energética  en  los 
edificios que no pertenezcan a  la Administración Pública ni  instituciones que presten 
servicios públicos 
 Establecer  las  bases  de  la  Certificación  Energética  de  aquellas  Viviendas  o  locales 
destinados  a  uso  independiente  o  de  titularidad  jurídica  diferente  situados  en  un 
mismo edificio, que será como, como mínimo, bien una certificación única de todo el 
bloque, o bien la de una o varias viviendas o locales representativos. 
 Determinar  cómo  incluir  el  Certificado  de  Eficiencia  Energética  de  viviendas  en  la 
información que el vendedor, debe, por norma, suministrar al comprador, a los efectos 
de  la normativa sobre protección de  los derechos e  intereses de  los consumidores y 
usuarios. 



















La  escala  de  calificación  energética  ha  sido  creada  en  base  a  la  realidad  del  sector  de  la 
construcción en España y a  la metodología adoptada por el  resto de  los países de  la Unión 






último,  los  límites  de  las  letras  representativas  de  la  eficiencia  energética  del  edificio  en 
relación con el indicador elegido. 





‐Unas  calidades  constructivas en  fachada,  suelo,  cubierta, y unos elementos de  sombra que 
cumplan los requisitos mínimos de eficiencia energética del CTE‐DB‐HE1. 
‐El mismo  nivel  de  iluminación  que  el  edificio  a  certificar  y  un  sistema  de  iluminación  que 
cumpla con los requisitos mínimos de eficiencia energética del CTE‐DB‐HE3 








en  calefacción,  refrigeración  y  ACS.  El  escenario  de  comparación  es  un  parque  edificatorio 
virtual conformado por una muestra de edificios representativa de acuerdo con las estadísticas 
del  INE  sobre  construcción  de  edificios  de  nueva  planta.  Recogida  una  selección  de  las 
tipologías  constructivas  mas  habituales  se  procedió  al  estudio  de  su  demanda  energética 
mediante  la  herramienta  LIDER,  simulando  dichos  edificios  con  diferentes  calidades  de 
cerramientos  ciegos, huecos,  sistemas de  climatización y ACS, estableciendo  siempre  cuatro 
22 
 
orientaciones  posibles  de  la  fachada  principal.  Como  resultado  se  obtiene  para  cada  clima 
representado  una  distribución  en  frecuencias  de  las  emisiones  totales  de  CO2  por  metro 






















‐Las  letras  C  y  D  representan  el  90%  restante,  siendo  D  el  55%  que mas  emite  del  grupo 
anterior, y C el 35% el que menos 
Después del desarrollo anterior puede obtenerse unos  valores absolutos para  cada  letra en 



























la obtención de  la  letra A, el  índice C debe ser  inferior a 0,4%, significa que  las emisiones de 















Tal  como  se ha expuesto  en  apartados  anteriores,  el procedimiento básico de  certificación, 











energética de  los mismos  a  través de  un  conjunto  de  soluciones  técnicas.  Esta opción  está 
concebida  a  los  edificios  que  hayan  justificado  el  cumplimiento  del  CTE‐DB‐HE1  utilizando 
también la opción simplificada correspondiente. 
La  justificación  del  cumplimiento  de  CTE‐DB‐HE1,  CTE‐DB‐HE2  Y  CTE‐DN‐HE  4garantiza,  en 
vivienda, la obtención de la letra E en su certificación energética. 
Justificar, además, la aplicación de alguna de las soluciones técnicas presentes en las tablas del 






El día 18 de Noviembre de 2009  se publico en  la web del  IDEA del Ministerio de  Industria, 
Turismo y Comercio el Procedimiento Simplificado para la certificación de Eficiencia Energética 
de Edificios de Viviendas. 
Además  del  procedimiento  se  ha  publicado  una  hoja  de  cálculo  (en  formato  de Microsoft 
Excel)  asociado  al  procedimiento  que  facilita  la  obtención  y  cumplimentación  de  las  fichas 
justificativas para calificar el edificio. 





proyecto  sin  necesidad  de  introducir  el  edificio  en  CALENER,  aunque  conceptualmente  no 





El procedimiento es aplicable a  todos  los edificios destinados a  vivienda ubicados en  las 12 
zonas climáticas en que se ha dividido la geografía española, con la excepción de los territorios 
no peninsulares. Para estos territorios se desarrollara un procedimiento complementario, para 
tener  en  cuenta  la  especifidad  de  latitud,  los  coeficientes  de  reparto  particulares  de  las 
capitales de provincia insulares y la situación del mix de producción de energía eléctrica. 






energética a partir del  cumplimiento por parte de  los edificios afectados de unos  requisitos 
relativos  tanto  a  la  envolvente  del  edificio,  como  a  los  sistemas  térmicos  de  calefacción, 
refrigeración y agua caliente sanitaria. 
El  Ce2  hereda  todos  los  conceptos,  criterios,  cálculos  y  valores  que  se  han  usado  en  la 
aplicación del DB HE1 (método simplificado) 






fracción  de  agua  caliente  sanitaria  a  cubrir mediante  la  energía  solar,  de  acuerdo  con  los 
supuestos contenidos en el DB‐HE4. 












sustanciales,  especialmente  de  las  calidades  constructivas  de  la  envolvente  y  de  las 



















Este método  se basa en  la obtención de 6  índices parciales de eficiencia energética  (IEE), 3 


















1. Compacidad  1.  Valores  de  U  de  la  parte 
ciega 




2.Sistema  de  refrigeración  y 
rendimiento 
3. Huecos captores   3.Valores de U de los huecos  3.Sistema  de  ACS  y 
rendimiento 








































































































El  método  desarrollado  es  válido  para  cualquier  tipo  de  edificio  residencial  de  nueva 
construcción, con cualquier tipología, y en cualquier zona climática a  lo  largo de  la geografía 
española. Las limitaciones que plantea son: 
   ‐Las  curvas  consideradas  para  el  comportamiento  de  los  equipos  son  las  definidas  por 
defecto  en  CALENER  VYP,  por  lo  tanto  si  se  utilizan  equipos  con mayores  prestaciones  se 
deberá utilizar el concepto de rendimiento medio estacional equivalente 
  ‐En instalaciones multizona con conductos se considera en todo momento que el termostato 






















 ‐Una  asignación  de  la  certificación  esperable.  Se  define  como  el  valor  probable  que  se 
obtuviera si dicha asignación se realizara a través del programa reconocido CALENER VYP 

















































































Se  ha  concebido  como  un  método  simplificado  diseñado  para  alcanzar  dos  objetivos 
principales: 
  ‐Obtención de las demandas energéticas del edificio, sus emisiones asociadas y la calificación 








No  existen  limitaciones  en  cuanto  a  valores  de  transmitancia  térmica  de  los  cerramientos 





‐No  se  podrán  calificar mediante  este  procedimiento  aquellos  edificios  cuyo  porcentaje  de 
lucernarios sea superior l 5% de la superficie total cubierta 
‐No  se pueden  calificar edificios  cuyos  valores de  los  vidrios,  tanto  la  transmitancia  térmica 
como el factor solar estén fuera de los límites marcados por el CTE 
‐No  se  pueden  calificar  edificios  cuyos  cerramientos  estén  formados  por  soluciones 
constructivas no convencionales tales como muros de Trombe… 









Al  introducir  el  rendimiento  medio  estacional  y  la  fuente  de  energía,  se  puede  valorar 
cualquier tipo de instalación. 
La  aplicación  cuenta  con  la  posibilidad  de  realizar  el  estudio  de  las  distintas  opciones  de 
mejora de  la  calificación  y ver  su  influencia en  la  calificación energética. Se pueden  realizar 
distintos estudios para comprobar donde se encuentra el optimo de cada una de las distintas 
mejoras que pueden ser introducidas. 






Previamente  a  este  procedimiento  se  realizo  un  estudio  exhaustivo  del  método  oficial  de 
calificación energética, mediante  la obtención de  la  calificación energética de mas de 50.00 
edificios  de  vivienda  con  CALENER  VYP.  Tras  el  análisis  de  los  resultados  obtenidos  se  ha 
observado  la relación entre  las distintas variables y  las demandas de  los servicios del edificio, 
que ha permitido una parametrizacion  de las distintas variables constructivas que influyen en 
la calificación energética final. 


































































cálculo,  para  la  certificación  energética  de  edificaciones.  Esta  herramienta  está  basada  en 




de  reforma  o  rehabilitación  con  una  superficie  útil  superior  a  1000  m2,  para  la  tipología 
edificatoria  de  viviendas,  pequeños  y  medianos  terciario,  quedan  excluidos  edificios  de 
construcción provisional y edificaciones no mayores a 50 m2.   
La  aplicación  informática  se  utiliza  para  obtener  la  calificación  energética  de  un  edificio  en 
concreto,  denominado  edificio  objeto,  mediante  la  evaluación  del  consumo  de  las 
instalaciones de agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración (consumo de energía final), 
el resultado de esta evaluación es comparado con el consumo de un edificio de referencia.  
La  referencia  respeta  la  libertad  del  proyectista  para  elegir  la  geometría,  esto  se  refiere  al 




La calificación valora  la calidad de  la epidermis y  la calidad de  los equipos que conforman  los 
sistemas,  no  valora  las  ventajas  de  un  sistema  con  respecto  a  otro,  las  restricciones  de  la 
epidermis y de los sistemas térmicos, son condicionantes previos a la calificación.  










El  documento  Básico  “DB  HE  Ahorro  de  energía”  especifica  parámetros  y  objetivos  cuyo 
cumplimento  


























aquellas  situaciones  en  las  que,  debido  al  tipo  de    sistema  que  tiene  el  edificio,  no  pueda 

























Cada edificio  se evalúa  según una  serie de escenarios en  función de  las  fuentes de energía 
utilizadas  (gas  natural  y  electricidad)  para  cada  uso  (calefacción,  refrigeración,  ACS  e 
iluminación) y de si existe o no autoproducción de energía mediante energía solar fotovoltaica 
y/o cogeneración. Además, cada escenario se evalúa para cada zona climática.  
 Las  zonas  climáticas  son  representativas  del  territorio  español  y  se  han  definido  según  el 
nuevo  CTE  en  función  de  la  severidad  climática  de  invierno  y    de  verano.  Sólo  se  han 
considerado  las  zonas  climáticas  remarcadas  en  la  Tabla  5‐2.  De  esta  manera  están 





A4 (Almería)  A3 (Cádiz)    
B4 (Sevilla)  B3 (Valencia)    
C4 (Toledo)  C3 (Granada) C2 (Barcelona)  C1 (Bilbao)








      E1 (Burgos)
 
A  continuación  se  presenta  una  imagen  de  cada  edificio  obtenida  con  el  programa  LIDER. 
Como  ya  se  ha  explicado  anteriormente,  LIDER  es  el  programa  oficial  de  cálculo  para  la 



















Una  vez  escogidos  los  edificios  y  las  zonas  climáticas  a  evaluar,  hay  que  seleccionar  la 
composición de  los cerramientos de  los edificios. Esta composición deberá  ser  tal que, para 
cada  zona  climática,  cumpla  con  los  límites  establecidos  por  la  normativa  vigente.  La 
composición  de  los  cerramientos  siempre  es  la misma,  sólo  cambia  el  espesor  del  aislante 
hasta  llegar  al  valor  de  transmitancia  térmica  (U)  requerido.  Como  criterio  general  se  ha  
considerado que el valor de U (W/m2K) de los cerramientos era un 20% menor que el valor de 
U límite establecido por la norma.   
En  la  siguiente  tabla  se  hace  un  resumen  de  las  U  de  los  cerramientos  que  componen  la 





 Zona climática 

























































































En  este  punto  se  realizará  una  descripción  de  los  diferentes  escenarios  a  analizar  en  el 
transcurso del proyecto haciendo especial hincapié en los sistemas de climatización planteados 
para  cada  uno  de  los  edificios  y  las  simplificaciones  aplicadas  (dichas  simplificaciones  han 
tenido en cuenta la realidad edificatoria y el uso para cada uno de los edificios).  
También  se  hace  una  descripción  de  los  criterios  utilizados  para  la  consideración  de  las 
energías renovables mediante energía solar fotovoltaica.   























introducido  para  poder  asignar  los  parámetros  de  recuperación  del  calor  del  sistema  de 











La generación de  frío  se  realiza mediante una enfriadora del  tipo Roof‐Toop de  compresión 
condensadas  por  aire.  El  COP  de  la máquina  se  ha  considerado  de  2,8.  La  potencia  de  la 
enfriadora garantiza las puntas de demanda generadas.   
La distribución a los recintos es a través de unidades fancoils que situadas en cada ambiente a 







aire  constituidas  por  unos  condensadores  remotos  (compresor  +  condensador)  exterior  y 
varias evaporadoras interiores.   
Cada unidad  exterior  se  conecta  a  varias  interiores  y  la  suma de  las  capacidades  tiene que 
coincidir  con  el  exterior.  El  compresor  de  la  unidad  exterior modula  su  potencia  según  las 
exigencias interioresy cada unidad interior puede controlarse de manera independiente.   
En  particular  se  han  considerado  equipos  de  volumen  de  refrigerante  variable  (VRV) 
pudiéndose considerar una evolución mejorada de los equipos Multi‐Split.   
El  sistema  propuesto  tiene  una  unidad  condensadora    conectada  a  varias  unidades 

























La  potencia  de  calefacción  se  ha  sobredimensionado  un  20%  respecto  a  las  necesidades 
térmicas del invierno para garantizar la potencia de refrigeración.  
Los  sistemas  de  absorción  disponen  de  un  volumen  de  acumulación  (no  introducido  en  el 




Potencia calefacción Potencia Refrigeración 
Sevilla - B4 176 kW 259 kW
Barcelona – C2 181 kW 226 kW
Madrid – D3 223 kW 219 kW






térmica  continua  al  largo del  año  (con el objetivo   de mantener el REE)  y  considerando un 





















en  invierno.  La  potencia  de  refrigeración  se  ha  determinado  teniendo  en  cuenta  la  carga 
térmica de verano. Para cada zona climática la potencia es de: 
7.2.5 Escenarios   
Tomando  como base  las  simplificaciones  comentadas en el punto  anterior,  los escenarios  a 
analizar para cada zona climática quedan de la siguiente manera: 
 
Potencia calefacción Potencia Refrigeración 
Sevilla - B4 147 kW 259 kW
Barcelona – C2 151 kW 226 kW














EA_01  GN  GN  NO  NO 
EA _02  GN  GN  NO  SI 
EA _03  GN  GN  SI  NO 
EA _04  GN  GN  SI  SI 
EA _05  GN  EL  NO  NO 
EA _06  GN  EL  NO  SI 
EA _07  EL  EL  NO  NO 























En  los  edificios  planteados  y  con  el  objetivo  de  ver  cómo  afecta  en  su  calificación  se 
implementarán sistemas según los siguientes criterios.   
No  se  tiene en cuenta  las características geométricas del  tejado. Se considera que  todos  los 
edificios tienen  la posibilidad de tener una marquesina o cubierta apta para  instalar paneles. 
De  esta manera  se  consigue  independizar  el  comportamiento  del  edificio  energético  en  la 
generación  de  energía  (a  nivel  de  sombras  y  cerramientos)  así  como  la  morfología  de  la 
cubierta.   
Para  cada  emplazamiento  se  considerará  la misma  potencia  pico  instalada  y  la  producción 
específica será función de la ciudad donde se ubique el edificio.   
La potencia pico a determinar será:  
Producción de  FV  =  Superficie de  cubierta  (m2)*  (1  kWp  / 25 m2)  *  (Producción  específica 
según zona climática kWh / kWp)   





















Edificio  B4  C2  D3  E1 
Administrativo  28684  26260 26664  25250
Centro  222344  206554 206686  195725
Docente  53222  48724 49474  46850
Hotel  7498  6864  6970  6600 


















El  CTE  a  través  del  documento  básico  HE‐4  Producción  de  ACS  con  energía  solar  térmica 




En  este  apartado  se  presentan  los  resultados  obtenidos  por  tipología  de  edificio  para  cada 
escenario  y  zona  climática.  Los  resultados  que  se  presentan  y  analizan  son  los  que  genera 
CALENER  GT.  En  el  análisis  de  los  resultados  se  han  detectado  ciertas  “anomalías”  en  el 
tratamiento que CALENER GT hace sobre  la tecnología de cogeneración, generación de ACS y 












las  emisiones  globales,  por m2  y  año,  del  edificio  objeto  entre  las  emisiones  globales  del 

















Además se grafican  los resultados para todos  los escenarios y zonas climáticas,  indicando  los 
consumos  y  emisiones  parciales  de  cada  uso:  calefacción  (CAL),  refrigeración  (REF),  agua 
caliente  sanitaria  (ACS),  iluminación  (ILU)  y  auxiliares  (AUX).  Los  equipos  auxiliares 
corresponden  a  bombas,  ventiladores,  etc.…  que  están  asociados  a  los  sistemas  de 
climatización ya sea de calefacción o refrigeración. Como CALENER no especifica los consumos 
de  estos  equipos  auxiliares  que  están  asociados  a  calefacción  y  los  que  están  asociados  a 
refrigeración, se han agrupado y se  les denomina: “Auxiliares”. Ahora bien, hay que tener en 
cuenta  que  las  emisiones  asociadas  a  estos  equipos  se  consideran  en  el  sistema  “CLIMA” 
(Calefacción y refrigeración) a  la hora de asignar  la calificación final, además de  las emisiones 
debidas a la iluminación y a la generación de ACS.  










ESCENARIO  CALEFACCIÓN  REFRIGERACIÓN  COGENERACIÓN  FOTOVOLTAICA 
EA_01  GN  GN NO NO
EA_02  GN  GN NO SI
EA_03  GN  GN SI NO
EA_04  GN  GN SI SI
EA_05  GN  EL NO NO
EA_06  GN  EL NO SI
EA_07  EL  EL NO NO







Energía final (MWh/año) Energía primaria ( MWh/año)  
Escenario 
B4 C2 D3 E1 B4 C2 D3 E1 
EA_01 211,7 158,1 181,9 211,1 273,9 216,3 241,2 267,8
EA_02 211,7 158,1 181,9 211,1 251,2 193,6 220,7 249,1
EA_03 138,4 121,6 142,3 184,6 174,3 157,4 178,5 221,2
EA_04 138,4 121,6 142,3 184,6 152,0 137,7 158,4 202,7
EA_05 92,2 100,5 122,4 177,6 190,1 175,1 199,4 242,6







EA_07 80,7 75,5 87,8 112,0 210,2 196,6 228,6 291,5
 

















B4  C2  D3  E1  B4  C2  D3  E1 
EA_01  59,9  48,0  53,1 58,3 C  0,87 0,79  C  0,81 C C  0,71
EA_02  54,3  43,1  48,0 53,6 C  0,79 C  0,71  C  0,73 C  0,65
EA_03  39,7  36,1  40,4 48,8 B  0,58 B  0,59  B  0,62 B  0,6
EA_04  34,2  31,2  35,3 44,2 B  0,50 B  0,51  B  0,54 B  0,54
EA_05  45,9  41,1  46,1 53,9 C  0,67 C  0,67  C  0,71 C  0,66
EA_06  38,2  35,4  40,0 48,7 B  0,56 B  0,58  B  0,61 B  0,59
EA_07  52,4  49,0  57,0 72,7 C  0,76 C  0,8  C  0,87 C  0,89





Por  el  contrario  el  peor  escenario,  en  las  zonas  climáticas  en  las  que  la  demanda  de 
refrigeración es menor (C2, D3 y E1) es el escenario eléctrico sin cogeneración ni generación de 
electricidad  fotovoltaica  (escenario  7).  En  las  zonas  climáticas  con  mayor  demanda  de 
refrigeración (B4) el peor escenario es el que considera sistemas de calefacción y refrigeración 






(a  no  ser  que  se  instale  un  equipo  de  cogeneración  que  reduce  el  consumo  de  gas  en  la 
máquina de absorción).  
Así,  la  calificación mejora  si  se  instala  un  equipo  de  cogeneración  que,  además  de  generar 
electricidad,  aproveche  la  energía  residual  en  la máquina  de  absorción  en  verano  y  en  la 
caldera de calefacción en invierno.  
Evidentemente,  la producción de energía  fotovoltaica mejora el  indicador de emisiones pero 
no en todos  los escenarios se consigue cambiar  la calificación. Por ejemplo, en  los escenarios 






De  hecho  sólo  en  el  escenario  en  el  que  la  calefacción  se  genera  con  gas  natural  y  la 
refrigeración con electricidad hay un cambio en  la  letra de calificación pasando de una C sin 
generación fotovoltaica a una B con generación fotovoltaica. El cambio de calificación también 
se  produce  en  los  escenarios  todo  eléctrico  (7  y  8)  para  las  zonas  climáticas  con  mayor 
necesidad de refrigeración.  










en  refrigeración,  ya  que  los  rendimientos  de  las máquinas  enfriadoras  por  compresión  son 
superiores que el rendimiento de una máquina de absorción de simple efecto.   
En  el  escenario  3  y  4  (gas  natural  para  calefacción  y  refrigeración  y  cogeneración  más 
fotovoltaica), el consumo en refrigeración disminuye considerablemente respecto al escenario 
equivalente  sin cogeneración, ni  fotovoltaica  (1). Esta disminución  se debe básicamente a  la 
disminución en el consumo de gas de  la máquina de absorción para producir frío. Esto es así 
porque la máquina de absorción aprovecha el calor residual del motor de cogeneración.  
Esto no se observa en el consumo en  la calefacción   que es prácticamente  igual en todos  los 
escenarios de gas natural  (Del 1 al 6). En el escenario  todo eléctrico, el consumo de energía 
final en calefacción, disminuye por el menor consumo de  la bomba de calor. Esta  tendencia 










Efectivamente,  la  energía  global,  cuando  se  introduce  la  generación  de  electricidad 
fotovoltaica  es  menor.  Se  reduce  el  consumo  de  electricidad  porque  se  considera  que  la 
energía  eléctrica producida por  la  instalación  fotovoltaica  es  consumida directamente  en  el 
edificio.   




explicado  cuando  se  comentaba  la  figura  del  consumo  de  energía  final.  Ahora  bien,  el 
escenario eléctrico (7‐8) tiene un consumo mayor que el de gas natural con cogeneración (3‐4) 
y el gas natural /eléctrico (5‐6).     
La zona climática E1,  tiene una demanda de  refrigeración más baja, así  la disminución en el 
consumo de refrigeración, no compensa el aumento en la calefacción.  
En  la siguiente figura, se puede observar como  la tendencia si se grafican  las emisiones es  la 
misma que  la energía primaria.  Sólo hay una  variación,  considerando emisiones, en  la  zona 
























En  los  gráficos  anteriores  se  observa  la  disminución  en  el  consumo  de  gas  natural  en  los 
escenarios que consideran  la cogeneración  (3‐4)  respecto a  los escenarios de gas natural sin 
cogeneración (1‐2).  













Mediante Decreto  1.490/75,  de  12  de  junio,  la Administración  Pública  adoptó  las  primeras 
medidas  encaminadas  a  la  consecución  de  un  ahorro  energético  a  través de una  adecuada 
construcción de los edificios, haciendo frente así a los problemas derivados del encarecimiento 
de la energía 
En consideración a  la  importancia y trascendencia de  las medidas a adoptar en este sentido, 




Se  incluyen  en  dicha Norma,  además  de  prescripciones  encaminadas  al  ahorro  de  energía, 
otros aspectos  térmicos o higrotérmicos que afectan a  la edificación y a  sus  condiciones de 
habitabilidad, incidiendo en aspectos hasta ahora no regulados, tales como los fenómenos de 
condensación  en  cerramientos  exteriores  que  afectan  al  bienestar  de  los  usuarios  de  los 
edificios. 










sus  respectivas  competencias,  los  profesionales  que  redacten  proyectos  de  ejecución  de 






Arquitectura y Vivienda y por medio del  Instituto Nacional para  la Calidad de  la Edificación, 
vigilará  el  cumplimiento  de  la  presente Norma Básica  y  a  tal  efecto  podrá  inspeccionar  los 




los  efectos  de  lo  establecido  en  los  artículos  153,  C,  4,  del  Reglamento  de  Viviendas  de 
Protección  Oficial,  de  24  de  julio  de  1.968,  y  57  del  Real  Decreto  3.148/78,  de  10  de 
noviembre. 
‐Disposición  transitoria.  No  será  de  aplicación  la  presente  Norma  a  los  edificios  en 
construcción o con las licencias de construcción concedidas a la entrada en vigor de la misma. 
‐Disposiciones finales: 
‐Primera. Quedan derogadas  las disposiciones que  se opongan a  lo establecido en este Real 
Decreto,  y  en  especial  los  artículos  4.°  y  5.°  del  Decreto  1.490/75,  de  12  de  junio,  sobre 
medidas para reducir el consumo de energía en los edificios. 
‐Segunda. La presente disposición entrará en vigor a los tres meses de su publicación. 
‐Tercera.  Por  la Dirección General  de Arquitectura  y Vivienda  se  elevará  a  los ministros  de 
Obras Públicas y Urbanismo e Industria y Energía, en el plazo de un año a partir de la fecha de 
publicación del presente Real Decreto, un  informe acerca de  la aplicación y operatividad de 
esta  disposición  con  propuesta  de  revisión,  en  su  caso,  de  los  aspectos  que  se  consideren 
convenientes. 























A  los  efectos  de  esta  NBE,  los  edificios  quedan  definidos  térmicamente  por  los  siguientes 
conceptos: 







El coeficiente de  transmisión  térmica global KG de un edificio no  será  superior a  los valores 
señalados en la Tabla 1, dados en función de su factor de forma f, de la zona climática donde 







los huecos no  serán  superiores a  los  señalados en  la Tabla 2, dados en  función del  tipo de 







La  resistencia  térmica  y  disposición  constructiva  de  los  elementos  de  cerramiento  de  los 











Las temperaturas a mantener en el ambiente  interior de  los edificios y que servirán para  los 
cálculos  de  predicción  de  condensaciones  y  de  la  temperatura  superficial  interior  del 
cerramiento,  quedarán  determinadas  por  su  uso  y  sus  valores  serán  los  fijados  en  las 









de  la de saturación, con  la excepción de  locales como cocinas o aseos, donde eventualmente 
podrá llegar al 85%. 











A  los  efectos  de  fijar  las  condiciones  térmicas  de  los  edificios  y  sus  cerramientos,  y  de 




















añadido  a ningún producto  aconsejan una  acción  administrativa  global  sobre  el  sector,  con 
mira a racionalizar este consumo energético, sin que por ello se vea mermado el "confort" de 
los usuarios. 
Encontrándose  estrechamente  ligadas  las  cuestiones  de  ahorro  energético  con  las  de 
contaminación,  calidad  y  seguridad de  las  instalaciones de  calefacción,  climatización  y  agua 
caliente sanitaria y en ausencia de una normativa básica sobre  las mismas se hace necesario 
disponer  de  un  reglamento  que  establezca  las  reglas  necesarias  para  conseguir  consumos 
energéticos  racionales,  fijando  a  su  vez  niveles  de  calidad  y  seguridad  y  medidas  para  la 
defensa del medio ambiente en dichas instalaciones. 














básica que determine  las  condiciones de  calidad que deben  cumplir  las  instalaciones en  los 
edificios. 
Artículo segundo. Es objeto del presente reglamento el definir las condiciones que deben 
cumplir  las  instalaciones  que  consumen  energía  con  fines  térmicos  no  industriales  para 
conseguir  un  uso  racional  de  la  misma,  teniendo  en  cuenta  la  calidad  y  seguridad  de  las 
mismas  y  la  protección  del  medio  ambiente.  Quedan  excluidas  de  este  reglamento  las 
instalaciones realizadas en medios de  transporte aéreo, marítimo o  terrestre, que se regirán 
por disposiciones especiales. 
Artículo  tercero.‐  en  cuanto  se  relaciona  con  el  campo  de  aplicación  del  presente 
reglamento, el personal facultativo de las delegaciones provinciales del ministerio de industria 


















y el rendimiento de  los equipos de producción de calor deberán  figurar en toda  información 
técnica o comercial relacionada con los equipos citados. 
El ministerio de industria y energía podrá dictar las disposiciones y normas necesarias para 











Artículo noveno. Con el  fin de reducir el consumo de energía  las  instalaciones objeto de 
este reglamento dispondrán de un aislamiento térmico de acuerdo con  la  instrucción técnica 
correspondiente. 
Articulo  decimo.  Todas  las  instalaciones  objeto  del  presente  reglamento  dispondrán,  al 





Articulo  undécimo.  Las  instalaciones  objeto  del  presente  reglamento  que  utilicen  la 
electricidad  como  fuente  energética  de  calor,  deberán  cumplir  las  condiciones  que  se 
especifican en la instrucción técnica correspondiente. 
Articulo duodécimo. Sin perjuicio de  las medidas que  les sean exigidas para defensa del 
medio  ambiente  deberán  fijarse  las  dimensiones  de  todas  las  chimeneas  y  conductos  de 
humos,  teniendo en  cuenta  la  instrucción  técnica  correspondiente, debiendo  cumplir  con el 




Articulo decimotercero. Para el  cálculo de  las  cargas  térmicas de  los  locales no deberán 
considerarse  temperaturas  de  "confort"  más  exigentes  que  las  que  indique  la  instrucción 
técnica correspondiente. 




el  interior  de  los  locales  se  adaptaran  a  los  valores  de  temperatura  seca  que  establezca  la 
instrucción técnica correspondiente para invierno y verano. 
La humedad  relativa deberá cumplir  las exigencias establecidas en  la  instrucción  técnica 
correspondiente. 
Articulo decimocuarto. La toma de aire exterior en las instalaciones en que exista deberá 
ser  regulable  y  su  cuantía  no  sobrepasara  los  valores  indicados  en  la  instrucción  técnica 











Articulo  decimosexto.  El  comportamiento  de  los  equipos  y  componentes  de  las 
instalaciones, así como  los valores de sus variables de  funcionamiento, deberán conservarse 
permanentemente dentro de  los  límites de  rendimiento  establecidos  en  la  correspondiente 











Estas  responsabilidades  se entenderán  sin perjuicio de  las que pudieran  corresponder a 
terceros. 
Articulo  decimoctavo.  Instaladores  y  mantenedores‐reparadores.  El  montaje  de  las 
instalaciones  objeto  del  presente  reglamento,  se  realizara  por  empresas  que  tengan  el 
documento de calificación de "empresa instaladora". 
Estas  instalaciones solo podrán ser reparadas por empresas que tengan el documento de 
calificación  de  "empresa  instaladora"  o  de  "empresa  de mantenimiento  y  reparación".  Esta 













Uno.  Todo  proyecto  de  ejecución  de  un  edificio  en  el  que  se  prevean  algunas  de  las 
instalaciones consideradas en este reglamento, deberá incluir la concepción general, esquema 
de desarrollo y especificaciones generales de  la  instalación, así como fijar  las dimensiones de 
los  espacios  y  locales destinados  a  alojar  los distintos  equipos  y  elementos que  requiera  la 








Dos.  Todas  las  instalaciones  sujetas  al  presente  reglamento  se  desarrollaran  en  uno  o 
varios  proyectos  específicos  que  cumplirán  lo  que  especifique  la  instrucción  técnica 
correspondiente. 
Tres. El proyecto específico de  la  instalación se realizara por técnico competente cuando 
fuere  distinto  del  autor  del  proyecto  de  edificación;  actuara  coordinadamente  con  este, 
ateniéndose a  los aspectos generales de  la  instalación señalados en el proyecto de ejecución 
de la edificación. 
Cuatro.  El  proyecto  especifico  de  la  instalación,  previamente  visado  por  el  colegio 
profesional correspondiente, deberá presentarse ante  la delegación provincial del ministerio 
de industria y energía para su registro. 
Cinco.  Asimismo,  la  ejecución  del montaje  de  la  instalación  deberá  llevarse  a  cabo  de 






energía,  de  un  certificado  suscrito  por  el  técnico,  bajo  cuya  dirección  se  ha  realizado  el 




se hará  constar  los  resultados de  las pruebas  a que hubiera habido  lugar. Dicho  certificado 
cumplirá las especificaciones que describa la instrucción técnica correspondiente. 
Dos.  El ministerio  de  industria  y  energía  se  reserva  el  derecho  de  asistir  a  las  pruebas 
pertinentes, o  realizar posteriormente  las  comprobaciones a que hubiese  lugar,  sin que ello 
exima de las responsabilidades al citado técnico director de la obra. 
Tres.  Cualquier  modificación  al  proyecto  registrado,  en  puntos  afectados  por  el 
reglamento,  tendrá  que  ser  previamente  notificada  al  ministerio  de  industria  y  energía, 
justificando que no afecta al rendimiento energético de  la  instalación, en su calidad, ni a  las 
medidas de protección del medio ambiente arbitradas en el proyecto. 
Articulo  vigésimo  segundo.  Se  excluyen  de  las  exigencias  de  los  artículos  vigésimo  y 
vigésimo primero las instalaciones de producción de frio de potencia máxima absorbida igual o 
inferior a diez kw y las de producción de calor de potencia máxima igual o inferior a seis kw. 
Articulo  vigésimo  tercero.  Se  justificaran  debidamente  en  el  proyecto  las  soluciones 
adoptadas en  las  instalaciones helio asistidas, así como  las que permitan el aprovechamiento 
de fuentes de energía no convencionales y en todas aquellas que incluyan innovaciones para el 
ahorro de energía. 
Articulo  vigésimo  cuarto.  Las  empresas  suministradoras  de  energía  deberán  exigir  al 







Primera. Todas  las  instalaciones existentes en vías de ejecución a  la entrada en vigor del 
presente reglamento que utilicen combustibles  líquidos, gaseosos o electricidad, deberán ser 
equipadas  al menos  con  el  sistema  de  regulación  que  se  especifica  en  la  correspondiente 
instrucción técnica y en los plazos que se señalan en la misma. 
Segunda. Las  instalaciones ya existentes o en vías de ejecución a  la entrada en vigor del 
presente  reglamento  quedan  sujetas  a  lo  señalado  en  la  instrucción  técnica  "instalaciones 
existentes". 
Tercera. Todas las partes accesibles de las instalaciones deberán ajustarse a los niveles de 
aislamiento  térmico  exigido  en  el  artículo  noveno  dentro  de  los  plazos  que  establezca  la 
instrucción técnica correspondiente. 
Cuarta.  Es  de  aplicación  para  estas  instalaciones  lo  indicado  en  los  artículos  decimo, 
undécimo, duodécimo, decimoquinto y decimosexto a partir del plazo, y en  la  forma que se 
indique en la instrucción técnica correspondiente. 
Quinta.  En  todas  las  instalaciones  que  por  necesidades  técnicas  vayan  a  sufrir  una 
modificación que  incluya al menos el  cambio de una unidad generadora de  calor o  frio o  la 
sustitución de un refrigerante por otro en los circuitos frigoríficos de la misma será necesaria la 
presentación de proyecto especifico de la reforma de la instalación al ministerio de industria y 




de  comunicación  inciten  al  usuario  directa  o  indirectamente  a  un  consumo  energético  no 
justificado en tales instalaciones. 
Cualquier publicidad o documento de equipos o aparatos deberán  incluir  la  información 
energética especificada en  la  "etiqueta de  identificación energética",  indicada en el  artículo 
cuarto. 
Segunda.  Se  crea  la  "comisión  permanente  para  el  ahorro  de  energía  e  instalaciones 
técnicas de  la edificación", en  la que bajo  la presidencia del director  general de  la energía, 
























d)  Analizar  los  resultados  obtenidos  en  la  aplicación  del  reglamento,  proponiendo  las 
medidas correctoras que, en su caso, se consideren oportunas. 
e) Llevar a cabo cuantos estudios o trabajos les sean encomendados por la superioridad. 
Tercera.  Las  prescripciones  y  exigencias  del  presente  reglamento  serán  también  de 
paliación  a  todos  los  equipos  y  elementos  de  importación,  cualquiera  que  sea  a  su 
procedencia. 
Cuarta.  Por  los ministerios  de  industria  y  energía  y  de  obras  públicas  y  urbanismo,  se 
dictaran  en  el  plazo  máximo  de  tres  meses  a  partir  de  la  entrada  en  vigor  del  presente 
reglamento  las  instrucciones  técnicas  complementarias  a  que  el  mismo  se  refiere  y  las 
disposiciones que precise su desarrollo. 
Quinta.  Las  condiciones  marcadas  en  este  reglamento  y  sus  instrucciones  técnicas 
correspondientes  serán  exigibles  para  todas  aquellas  instalaciones  de  calefacción, 









equipos  y  a  la  autorización  de  instalaciones  de  calefacción,  climatización  y  agua  caliente 
sanitaria objeto del presente reglamento. 



























La presente Directiva tiene por objetivo  la  limitación, por parte de  los Estados miembros,   de 









Los  programas  podrán  incluir  disposiciones  legales  y  reglamentarias,  instrumentos   
administrativos  y  económicos,  información,  educación  y  acuerdos  voluntarios  cuyo  impacto 
pueda ser evaluado objetivamente.  
Artículo 2  
Los  Estados  miembros  establecerán  y  aplicarán  programas  relativos  a  la  certificación  
energética  de  los  edificios.  La  certificación  energética  de  los  edificios,  que  consiste  en  la 
71 
 
descripción de sus características energéticas,   deberá aportar  información a  los  interesados 
en utilizar un edificio,  sobre  la eficacia energética del mismo.    La  certificación podrá  incluir 
también, si ha lugar, opciones para la mejora de dichas características energéticas. 
Artículo 3  
Los  Estados miembros  establecerán  y  aplicarán  programas  relativos  a  la  facturación  de  los 
gastos  de  calefacción,  climatización  y  agua  caliente  sanitaria,  calculados  en  una  proporción 
adecuada en función del consumo real. Estos programas permitirán repartir entre los usuarios 



















Los  Estados  miembros  establecerán  y  aplicarán  programas  de  inspección  periódica  de  los 




Los  Estados  miembros  establecerán  y  aplicarán  programas  encaminados  a  promover  la 
realización periódica de auditorías energéticas de los establecimientos industriales que tengan 
un  alto  consumo  de  energía  para mejorar  su  eficacia  energética  y  limitar  las  emisiones  de 





Los  Estados  miembros  determinarán  el  alcance  de  los  programas  contemplados  en  los  
artículos  1  a  7  basándose  en  las  mejoras  potenciales  de  la  eficacia  energética,  de  la 
rentabilidad de costes, de la viabilidad técnica y  de las repercusiones en el medio ambiente.  
Artículo 9  
Los  Estados  miembros  informarán  cada  dos  años  a  la  Comisión  de  los  resultados  de  las  
medidas adoptadas para  la aplicación de  los programas previstos en  la presente Directiva. En 
dicha ocasión,  informarán a  la   Comisión de  las elecciones que hayan hecho en sus planes de 
medidas.  Proporcionarán  además  a  la  Comisión,  a  petición  de  ésta,    las  justificaciones 
pertinentes  en  lo  que  se  refiere  al  contenido  de  los  programas,  teniendo  en  cuenta  lo 
dispuesto en el artículo 8.  




1.  Los  Estados miembros  adoptarán  las  disposiciones  legales  y  reglamentarias,  o  las  demás  
medidas  contempladas  en  el  Artículo  1,  necesarias  para  dar  cumplimiento  a  la  presente 
Directiva,  lo  antes  posible  y  a   más  tardar  el  31  de  diciembre  de  1994.  Tomarán  cuantas 
medidas  sean  necesarias  para  alcanzar  los  objetivos  de  la  presente   Directiva.    Cuando  los 
Estados  miembros  adopten  a  tal  fin  disposiciones  legales  o  reglamentarias,    éstas  harán 
referencia a  la presente Directiva o  irán acompañadas de dicha  referencia en su publicación 




















fue  aprobado  por  el  Real  Decreto  1618/1980,  de  4  de  julio,  y  ulteriormente  desarrollado, 
modificado  y  complementado  por  diversas  disposiciones,  ha  contribuido  en  gran medida  a 
potenciar  y  fomentar  un  uso  más  racional  de  la  energía  en  las  instalaciones  térmicas  no 
industriales  de  los  edificios,  normalmente  destinadas  a  proporcionar  de  forma  segura  y 




Estado de  las Autonomías y, finalmente,  la adhesión de España a  la Comunidad Europea han 
hecho  necesario  elaborar  un  nuevo  reglamento  que,  sobre  la  base  del  anterior,  tenga  en 
cuenta las consideraciones anteriores y continúe avanzando en la política de uso racional de la 
energía, establecida en el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética dentro del Plan Energético 
Nacional  1991‐2000,  el  cual,  a  su  vez,  tiene  en  consideración  los  objetivos  energéticos  y 
medioambientales de la Unión Europea. 
Como  consecuencia  de  la  adopción  de  diversas  disposiciones  comunitarias,  tanto  en  el 
campo  de  la  libre  circulación  de  productos  dentro  del mercado  único  europeo  como  en  el 
campo del uso racional de la energía y de la reducción de las emisiones de dióxido de carbono 
ha  sido  preciso  también  modificar  la  reglamentación  existente  para  tener  en  cuenta  las 
siguientes  Directivas  del  Consejo:  89/106/CEE  sobre  productos  de  construcción,  92/42/CEE 
sobre  requisitos de  rendimiento para  las  calderas nuevas de  agua  caliente  alimentadas  con 
combustibles  líquidos  y  gaseosos  y  93/76/CEE  relativa  a  la  limitación  de  las  emisiones  de 
dióxido de carbono mediante  la mejora de  la eficacia energética (SAVE). En relación con esta 
última directiva  se  incorporan dos de  las medidas  relativas a  la  facturación de  los gastos de 
calefacción  y  climatización  proporcionalmente  al  consumo  real,  que  se  añaden  a  las  ya 
existentes  para  el  agua  caliente  sanitaria,  así  como  establecimiento  de  programas  de 
inspecciones periódicas de las calderas cuya potencia supere los 15 kW. 
El  alcance  de  las modificaciones  aportadas  sobre  el  texto  vigente  del  reglamento  y  sus 
instrucciones técnicas complementarias, tanto en el fondo como en la forma, han aconsejado 
redactar  un  texto  nuevo  que  derogue  y  sustituya  al  anterior  y  a  las  instrucciones  técnicas 
complementarias que lo desarrollan. 
Por otro  lado, se crea una nueva Comisión Asesora para  las Instalaciones Térmicas de  los 
Edificios que sustituye a  la Comisión Permanente para el Ahorro de Energía en  Instalaciones 






materia de normas  y  reglamentaciones  técnicas, establecido en  la Directiva 83/189/CEE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de marzo, y en el Real Decreto 1168/1995, de 7 de 













Se  aprueban  el  Reglamento  de  Instalaciones  Térmicas  en  los  Edificios  (RITE)  y  las 













de  Fomento,  canalizando  las  propuestas  que  a  este  respecto  formulen  administraciones 
públicas, fabricantes, proyectistas, instaladores, usuarios, mantenedores y suministradores de 
energía. 





3.  La Comisión Asesora podrá  funcionar en pleno  y en grupos de  trabajo. Estos últimos 
ejercerán por  razones de urgencia y operatividad  las  funciones que el pleno  les delegue.  La 
Comisión  conocerá,  en  pleno,  aquellos  asuntos  y  expedientes  que,  después  de  haber  sido 
objeto de consideración por  los grupos de  trabajo, estime el presidente que deban  serlo en 
razón de su importancia. 
4. Para las cuestiones no previstas en cuanto a la organización de esta Comisión se tendrá 
como  régimen  supletorio  los  artículos  22  y  siguientes  del  capítulo  II,  del  título  II  de  la  Ley 






1.  El  pleno  de  la  Comisión  Asesora  estará  compuesta  por  el  Presidente,  dos 
Vicepresidentes, los Vocales y el Secretario. 
2. El Presidente será el Director general de la Energía, quien podrá ser sustituido, en casos 
de  vacante,  ausencia,  enfermedad  u  otra  causa  legal,  por  uno  de  los  dos  Vicepresidentes, 
indistintamente, y, en  su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor  jerarquía, 
antigüedad y edad, por este orden, de entre sus componentes. 
3.  Los Vicepresidentes  serán  el  Subdirector  general de  Energía  Eléctrica  de  la Dirección 
General  de  la  Energía  del  Ministerio  de  Industria  y  Energía  y  el  Subdirector  general  de 
Arquitectura de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. 













d)  Del  Ministerio  de  Sanidad  y  Consumo:  Un  representante  del  Instituto  Nacional  del 
Consumo. 
e)  De  la  Administración  de  las  Comunidades  Autónomas:  Un  representante  de  cada 
Comunidad Autónoma. 
f) De la Comisión Técnica para la Calidad de la Edificación: Un representante. 
g) De otras entidades o  corporaciones: Un  representante del  Instituto de Ciencias de  la 
Construcción  «Eduardo  Torroja»;  un  representante  de  la  Asociación  Técnica  Española  de 
Climatización  y  Refrigeración,  y  un  representante  de  cada  una  de  las  organizaciones 
representativas  a  nivel  nacional  de  cada  uno  de  los  sectores  de  proyectistas,  fabricantes, 









Los  Vocales  y  sus  suplentes  serán  designados  por  los  respectivos  departamentos 
ministeriales u organismos a propuesta de los correspondientes titulares de las unidades a que 
pertenecen. 









expertos designados por  acuerdo de  la Comisión  entre  las organizaciones  representativas  a 
nivel  nacional  de  los  sectores  de  proyectistas  y  consultores,  fabricantes,  instaladores, 





Comisión,  la  recopilación  y  elaboración  de  estudios  e  informes  para  facilitar  la  toma  de 
decisiones por  la Comisión,  la expedición de  las certificaciones de  los acuerdos del pleno,  la 
tramitación  y,  en  su  caso,  ejecución  de  aquellos  acuerdos  de  la  Comisión  y  decisiones  del 
Presidente que se le encomienden expresamente, la coordinación y apoyo administrativo a los 
grupos  de  trabajo  y  las  funciones  del  registro,  archivo,  documentación  y  demás  servicios 




grupos de  trabajo  se ajustarán a  lo dispuesto en el artículo 26 de  la  Ley 30/1992, de 26 de 





petición  de,  al  menos,  tres  de  sus  miembros.  Los  grupos  de  trabajo  se  reunirán  con  la 
periodicidad que establezca su respectivo coordinador. 









b)  A  los  proyectos  aprobados  por  las  Administraciones  Públicas  o  visados  por  colegios 















Orden de  la Presidencia del Gobierno, de 16 de  julio de 1981, por  la que se aprueban  las 
Instrucciones Técnicas Complementarias denominadas  ITIC,  con arreglo a  lo dispuesto en el 
Reglamento de  Instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, con el fin 
de racionalizar su consumo energético. 
Orden  de  8  de  abril  de  1983,  por  la  que  se  establecen  especialidades  de  los  carnés 
profesionales  de  Instalador  y  Mantenedor‐Reparador  de  instalaciones  de  calefacción, 
climatización y agua caliente sanitaria, y se fija el número mínimo de horas para desarrollar los 
programas  de  los  cursos  teórico‐prácticos  sobre  temas  de  conocimientos  técnicos  y  de 
conocimientos específicos para la obtención de los mismos. 
Orden  de  8  de  abril  de  1983  por  la  que  se  dan  normas  para  la  determinación  del 
rendimiento  de  calderas  de  potencia  nominal  superior  a  100  kW  para  calefacción  y  agua 
caliente sanitaria. 

































(2)    Entre  los  recursos  naturales,  a  cuya  utilización  prudente  y  racional  hace  referencia  el 
artículo  174  del  Tratado,  se  encuentran  los  productos  petrolíferos,  el  gas  natural  yl  os 
combustibles  sólidos,  que  son  fuentes  esenciales  de  energía  pero  también  las  principales 
fuentes de emisión de dióxido de carbono. 
(3)   El  fomento de  la eficiencia energética  constituye una parte  importante del  conjunto de 
políticas y medidas necesarias para cumplir lo dispuesto en el Protocolo de Kioto, y debe estar 
presente  en  todas  las  medidas  que  se  adopten  con  el  fin  de  dar  cumplimiento  a  nuevos 
compromisos. 
(4)    La  gestión  de  la  demanda  de  energía  es  un  instrumento  importante  que  permite  a  la 
Comunidad  ejercer  una  influencia  en  el mercado mundial  de  la  energía  y,  por  ende,  en  la 
seguridad de abastecimiento a medio y largo plazo. 
(5) En sus Conclusiones de 30 de mayo de 2000 y de 5 de diciembre de 2000, el Consejo dio su 
apoyo  al  plan  de  acción  de  la  Comisión  para mejorar  la  eficacia  energética  y  pidió  que  se 
tomaran medidas específicas para el sector de los edificios. 
(6) El sector de  la vivienda y de  los servicios, compuesto en su mayoría por edificios, absorbe 
más  del  40  %  del  consumo  final  de  energía  en  la  Comunidad  y  se  encuentra  en  fase  de 







sector de  los edificios e  informar  sobre  su aplicación, comienza ahora a arrojar  importantes 
efectos  positivos.  Sin  embargo,  se  necesita  un  instrumento  jurídico  complementario  que 
instaure  acciones  más  concretas  con  el  fin  de  aprovechar  el  gran  potencial  de  ahorro  de 
energía aún sin realizar y reducir  las grandes diferencias que existen entre Estados miembros 
en este sector. 
(8)  La  Directiva  89/106/CEE  del  Consejo,  de  21  de  diciembre  de  1988,  relativa  a  la 
aproximación  de  las  disposiciones  legales,  reglamentarias  y  administrativas  de  los  Estados 
miembros  sobre  los  productos  de  construcción,  exige  que  las  obras  de  construcción  y  las 
instalaciones  de  calefacción,  refrigeración  y  ventilación  sean  diseñadas  y  realizadas  de  tal 
forma que la cantidad de energía necesaria para su utilización sea reducida, habida cuenta de 
las condiciones climáticas del lugar y los ocupantes. 
(9)  Las medidas  para  fomentar  la mejora  de  la  eficiencia  energética  de  los  edificios  deben 
tener en cuenta  las condiciones climáticas y  las particularidades  locales, así como el entorno 
ambiental  interior  y  la  relación  coste  eficacia.  Dichas medidas  no  deben  contravenir  otros 
requisitos  esenciales  aplicables  a  los  edificios,  tales  como  la  accesibilidad,  la prudencia  y  la 
utilización a que se destine el edificio. 
(10)  La  eficiencia  energética  de  los  edificios  debe  ser  calculado  con  una metodología,  que 
podrá  ser  diferente  a  escala  regional,  que  comprenda  no  sólo  el  aislamiento  térmico  sino 
también otros  factores que desempeñan un papel  cada vez más  importante,  tales  como  las 




armonizar  los  esfuerzos  realizados  por  los  Estados  miembros  en  el  terreno  del  ahorro 
energético en el sector de  la edificación y aumentará  la transparencia respecto a la eficiencia 
energética  en  el  mercado  inmobiliario  de  la  Comunidad  en  beneficio  de  potenciales 
propietarios y ocupantes. 





adaptados a  las condiciones climáticas  locales. A este respecto, se deben orientar  las buenas 
prácticas a un uso óptimo de  los elementos relativos a  la mejora de  la eficiencia energética. 
Como  en  general  no  se  aprovecha  completamente  el  potencial  que  ofrece  la  utilización  de 






comience  la construcción, podrán encargarse estudios específicos si  la medida o medidas  se 
consideran viables. 
(13) Debe considerarse que las reformas importantes de los edificios existentes de unas ciertas 
dimensiones es una buena oportunidad de  tomar medidas eficaces en  relación  con el  coste 
para aumentar su rendimiento energético. Son reformas  importantes, por ejemplo,  los casos 
en que  los costes  totales de  la renovación referentes al cerramiento exterior del edificio o a 
instalaciones  energéticas  tales  como  calefacción,  suministro  de  agua  caliente,  aire 
condicionado,  ventilación  e  iluminación  son  superiores  al  25  %  del  valor  del  edificio, 
excluyendo el valor del terreno en el que está construido, o cuando se renueva más del 25 % 
del cerramiento exterior del edificio. 
(14)  No  obstante,  la  mejora  de  la  eficiencia  energética  global  de  un  edificio  existente  no 
significa necesariamente una renovación total del edificio sino que puede limitarse a aquellas 
partes  que  sean  más  importantes  para  la  eficiencia  energética  del  edificio  y  tengan  una 
rentabilidad adecuada. 
(15) Los requisitos de renovación para los edificios existentes no deben ser incompatibles con 







cabo  las  inversiones previstas. Los Estados miembros deben  llevar a cabo  la supervisión y el 
seguimiento de los planes adoptados, y facilitar la utilización de incentivos. En la medida de lo 
posible, el certificado debe describir  la situación real de  la eficiencia energética del edificio y 
podrá  ser  revisado  en  consecuencia.  Los  edificios  administrativos  y  los  frecuentados 
habitualmente  por  el  público  deben  servir  de  ejemplo  a  la  hora  de  atender  a  factores 
medioambientales  y  energéticos  y,  en  consecuencia,  deben  ser  objeto  periódicamente  de 
certificación  energética.  Debe  fomentarse  la  difusión  entre  el  público  de  esta  información 
sobre  la eficiencia energética por medio de  la exhibición de  forma destacada de  los  citados 
certificados.  Asimismo,  el  hecho  de  mostrar  las  temperaturas  interiores  oficialmente 
recomendadas,  junto  con  la  temperatura  realmente  registrada,  debe  desalentar  la  mala 
utilización de los sistemas de calefacción, aire acondicionado y ventilación. Ello debe contribuir 
a  evitar  el  consumo  innecesario  de  energía  manteniendo  unas  condiciones  ambientales 
interiores adecuadas (confort térmico), en función de la temperatura exterior. 
(17) Los Estados  también podrán  recurrir a otros  instrumentos o medidas no previstos en  la 
presente  Directiva  para  estimular  una  mayor  eficiencia  energética.  Los  Estados  miembros 




(18)  En  los  últimos  años  se  ha  observado  un  aumento  del  número  de  sistemas  de  aire 
acondicionado en los países europeos meridionales. Esto da lugar a problemas importantes en 
las  horas  de máxima  sobrecarga,  aumentando  el  coste  de  la  electricidad  y  perturbando  el 
balance  energético  de  esos  países.  Debe  darse  prioridad  a  estrategias  que  mejoren  el 
rendimiento térmico de los edificios durante el verano. Para ello debe propiciarse el desarrollo 
de  técnicas  de  enfriamiento  pasivo,  fundamentalmente  las  que  mejoran  las  condiciones 
ambientales interiores y el microclima alrededor de los edificios. 
(19)  Las  operaciones  de  mantenimiento  periódico  de  las  calderas  y  sistemas  de  aire 
acondicionado a  través de personal cualificado contribuyen a ajustarlos correctamente a  las 
especificaciones  del  equipo,  garantizando  de  ese  modo  un  perfecto  rendimiento  desde  el 
punto de vista medioambiental, energético y de seguridad. Es conveniente asimismo realizar 
una  evaluación  independiente  de  toda  la  instalación  de  calefacción  cuando  se  estudie  la 





calefacción  y  agua  caliente  sanitaria  siempre que  las disposiciones  adoptadas  a  tal  fin  sean 
rentables. 
(21)  De  acuerdo  con  los  principios  de  subsidiariedad  y  proporcionalidad  que  figuran  en  el 
artículo 5 del Tratado, los principios generales que rijan los requisitos en materia de eficiencia 
energética  y  sus  objetivos  deben  ser  establecidos  a  nivel  comunitario,  pero  la  aplicación 
concreta debe correr a cargo de  los Estados miembros, permitiéndose que cada uno elija el 




que  los  Estados  miembros  revisen  periódicamente  los  requisitos  mínimos  aplicables  a  la 
















El objetivo de  la presente Directiva es  fomentar  la eficiencia energética de  los edificios de  la 














1)  edificio:  una  construcción  techada  con  paredes  en  la  que  se  emplea  energía  para 
acondicionar  el  clima  interior;  puede  referirse  a  un  edificio  en  su  conjunto  o  a  partes  del 
mismo que hayan sido diseñadas o modificadas para ser utilizadas por separado, 
2) eficiencia energética de un edificio:  la cantidad de energía consumida realmente o que se 
estime  necesaria  para  satisfacer  las  distintas  necesidades  asociadas  a  un  uso  estándar  del 














combustibles  primarios  en  energía  mecánica  o  eléctrica  y  térmica,  según  determinados 
criterios de calidad de eficiencia energética, 
5)  sistema  de  aire  acondicionado:  la  combinación  de  todos  los  elementos  necesarios  para 
proporcionar  un  tipo  de  tratamiento  del  aire  en  el  que  se  controla  o  puede  reducirse  la 




7) potencia  nominal  efectiva  (expresada  en  kW):  la potencia  calorífica máxima  expresada  y 









14,  teniendo  en  cuenta  las  normas  o  regulaciones  aplicadas  en  el  Derecho  interno  de  los 
Estados miembros. Dicha metodología se establecerá a escala nacional o regional. La eficiencia 




1. Los  Estados  miembros  tomarán  las  medidas  necesarias  para  garantizar  que  se 
establezcan unos requisitos mínimos de eficiencia energética de  los edificios, sobre la 
base  de  la  metodología  a  que  se  refiere  el  artículo  3.  Cuando  establezcan  los 
requisitos,  los Estados miembros podrán distinguir  entre edificios nuevos  y edificios 
existentes, así como entre diferentes categorías de edificios. Estos requisitos deberán 
tener en cuenta las condiciones ambientales generales interiores, para evitar posibles 
efectos  negativos,  como  una  ventilación  inadecuada,  así  como  las  particularidades 
locales,  el  uso  a  que  se  destine  el    edificio  y  su  antigüedad.  Estos  requisitos  serán 
revisados periódicamente en  intervalos no  superiores a 5 años y, en caso necesario, 
actualizados  con  el  fin  de  adaptarlos  a  los  avances  técnicos  del  sector  de  la 
construcción. 











instalaciones  industriales,  talleres  y  edificios  agrícolas  no  residenciales  de  baja  demanda 









4.  En  los  edificios  nuevos  con  una  superficie  útil  total  de más  de  1  000 m2  ,  los  Estados 









Los  Estados  miembros  tomarán  las  medidas  necesarias  para  garantizar  que,  cuando  se 
efectúen reformas importantes en edificios con una superficie útil total superior a 1 000 m2 , 
se mejore su eficiencia energética para que cumplan unos requisitos mínimos siempre que ello 



















Los  Estados miembros  podrán  excluir  de  la  aplicación  del  presente  apartado  las  categorías 
contempladas en el apartado 3 del artículo 4. 
2. El certificado de eficiencia energética de un edificio deberá incluir valores de referencia tales 




El objetivo de  los certificados se  limitará al suministro de  información, y cualesquiera efectos 
de  los  mismos  en  acciones  judiciales  o  de  otro  tipo  se  decidirán  de  conformidad  con  las 
normas nacionales. 




público,  un  certificado  energético  de  antigüedad  no  superior  a  10  años.  También  podrán 








a) tomar  las medidas necesarias para establecer una  inspección periódica de  las calderas que 
utilicen combustibles no renovables líquidos o sólidos y tengan una potencia nominal efectiva 






de  15  años  de  antigüedad,  los  Estados  miembros  tomarán  las  medidas  necesarias  para 
establecer una única inspección de todo el sistema de calefacción. A partir de esta inspección, 
que deberá incluir una evaluación del rendimiento de la caldera y de su capacidad comparada 
con  la  demanda  de  calefacción  del  edificio,  los  expertos  asesorarán  a  los  usuarios  sobre  la 
sustitución  de  la  caldera,  sobre  otras  modificaciones  del  sistema  de  calefacción  y  sobre 
soluciones alternativas; 
b)  tomar  las  medidas  necesarias  para  garantizar  que  se  asesore  a  los  usuarios  sobre  la 
sustitución  de  la  caldera,  otras  modificaciones  del  sistema  de  calefacción  y  soluciones 
alternativas  que  podrán  incluir  inspecciones  para  valorar  el  rendimiento  y  capacidad 
adecuados de  la caldera. El efecto global de esta solución que deberá ser aproximadamente 
equivalente al que se derive de  lo dispuesto en  la  letra a). Los Estados miembros que elijan 





de carbono,  los Estados miembros tomarán  las medidas necesarias para  la realización de una 
inspección periódica de los sistemas de aire acondicionado con una potencia nominal efectiva 
superior a 12 kW. La inspección incluirá una evaluación del rendimiento del aire acondicionado 















Directiva  a  la  luz  de  la  experiencia  adquirida  durante  su  aplicación  y,  si  procede,  hará 
propuestas, entre otras cosas con respecto a lo siguiente: 





Los Estados miembros  tomarán  las medidas necesarias para  informar a  los ocupantes de  los 
edificios sobre  los distintos métodos y prácticas que contribuyan a  la mejora de  la eficiencia 



























artículos 7, 8 y 9. Cuando hagan uso de esta opción,  los Estados miembros  lo notificarán a  la 






























Estos  grandes  procesos  de  urbanización  han  generado  unos  entornos  edificados  que  dan 
satisfacción  razonable a  las necesidades básicas de  la mayoría de  la población española. Sin 
embargo,  la gran cantidad de nueva edificación construida en  los últimos años y en décadas 





construido.  Responde  también  a  una  nueva  exigencia  de  sostenibilidad  de  los  procesos 
edificatorios y urbanizadores, en su triple dimensión ambiental, social y económica. 
El  proceso  de  la  edificación,  por  su  directa  incidencia  en  la  configuración  de  los  espacios 
habitados,  implica  un  compromiso  de  funcionalidad,  economía,  armonía  y  equilibrio 
medioambiental,  de  evidente  relevancia  desde  el  punto  de  vista  del  interés  general  y,  por 
tanto, de las políticas del Gobierno. El sector de la edificación es además uno de los principales 
sectores económicos  con  importantes  repercusiones en el  conjunto de  la  sociedad  y en  los 
valores  culturales  y  medioambientales  que  entraña  el  patrimonio  arquitectónico.  Con  los 
objetivos  de  mejorar  la  calidad  de  la  edificación,  y  de  promover  la  innovación  y  la 
sostenibilidad,  el  Gobierno  aprueba  el  Código  Técnico  de  la  Edificación.  Se  trata  de  un 









Göteborg. El Código Técnico de  la Edificación da cumplimiento a  los  requisitos básicos de  la 
edificación  establecidos  en  la  Ley  38/1999,  de  5  de  noviembre,  de  Ordenación  de  la 
Edificación, con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad, la 
sostenibilidad  de  la  edificación  y  la  protección  del medio  ambiente.  Efectivamente,  la  Ley 





del  vigente  marco  normativo  de  la  edificación  en  España,  regulado  por  el  Real  Decreto 
1650/1977,  de  10  de  junio,  sobre  normativa  de  la  edificación,  que  estableció  las  Normas 
Básicas de  la  Edificación,  como disposiciones de obligado  cumplimiento  en  el proyecto  y  la 




atendiendo  las diversas demandas de  la  sociedad, pero que no ha  llegado a  constituir en  sí 
mismo un conjunto coordinado, en  la forma de un Código Técnico de  la Edificación, similar a 
los existentes en otros países más avanzados. Por otro, el Código Técnico de la Edificación crea 
un marco  normativo  homologable  al  existente  en  los  países más  avanzados  y  armoniza  la 
reglamentación nacional existente en la edificación con las disposiciones de la Unión Europea 
vigentes en esta materia. En primer  lugar, con  las relativas a  la  libre circulación de productos 
de  construcción  dentro  del  mercado  único  europeo  y,  principalmente,  con  la  Directiva 
89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre,  relativa a  la aproximación de  las disposiciones 
legales,  reglamentarias  y  administrativas  de  los  Estados Miembros  sobre  los  productos  de 
construcción, transpuesta al Derecho  interno mediante el Real Decreto 1630/1992, de 29 de 
diciembre,  sobre  disposiciones  para  la  libre  circulación  de  productos  de  construcción.  En 
segundo  lugar  ha  de  considerarse  la  Directiva  2002/91/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la eficiencia energética de los edificios, en virtud de la 












día más  globales  de  productos  de  construcción  y  de  los  profesionales  del  sector.  Además, 
frente  a  los  tradicionales  códigos  prescriptivos,  la  adopción  de  un  código  basado  en 
prestaciones,  supone  una  mayor  apertura  a  la  innovación  que  se  justifica  también  por  la 
consideración de que  los  conocimientos  y  la  tecnología de  la  edificación  están  en  continuo 
progreso, de tal forma que  la normativa promueva  la  investigación y no dificulte el progreso 
tecnológico.  El Código  Técnico de  la  Edificación  se divide  en dos partes,  ambas de  carácter 
reglamentario.  En  la primera  se  contienen  las disposiciones de  carácter  general  (ámbito de 
aplicación,  estructura,  clasificación  de  usos,  etc.)  y  las  exigencias  que  deben  cumplir  los 
edificios para satisfacer los requisitos de seguridad y habitabilidad de la edificación. 
La  segunda  parte  está  constituida  por  los  Documentos  Básicos  cuya  adecuada  utilización 
garantiza  el  cumplimiento  de  las  exigencias  básicas.  En  los  mismos  se  contienen 
procedimientos,  reglas  técnicas  y  ejemplos  de  soluciones  que  permiten  determinar  si  el 
edificio  cumple  con  los  niveles  de  prestación  establecidos.  Dichos  Documentos  no  tienen 
carácter  excluyente.  Como  complemento  para  la  aplicación  del  Código  se  crean  los 
Documentos Reconocidos como aquellos documentos técnicos externos e independientes del 
Código cuya utilización  facilita el  cumplimiento de determinadas exigencias y contribuyen al 
fomento de  la calidad de  la edificación. Para dar  la máxima operatividad a estos Documentos 




técnicas  de  carácter  voluntario  que  contribuyan  al  cumplimiento  del  Código.  Igualmente 
podrán  inscribirse  en  este Registro otras  evaluaciones  técnicas de  los productos,  equipos o 
sistemas,  referidas a  su  correcta puesta en obra o a  sus prestaciones  finales,  certificaciones 
medioambientales del análisis del ciclo de vida de  los productos y otras evaluaciones medio 
ambientales  que  fomenten  la mejora  de  la  calidad  de  la  edificación.  Por  otra  parte,  y  sin 
perjuicio de la inmediata entrada en vigor de este Real Decreto, y de la consiguiente aplicación 
del  Código  Técnico  de  la  Edificación,  dada  su  extensión  y  complejidad,  se  ha  considerado 
necesario establecer, de un lado, un régimen transitorio que permita la aplicación temporal de 
la normativa previa hasta el momento vigente y que es objeto de derogación en el presente 
Real Decreto, y de otro  lado, un  régimen  transitorio para  la aplicación  futura de  las nuevas 
exigencias básicas contenidas en el Código Técnico de la Edificación que se aprueba. Al efecto, 
se  prevé  en  las  disposiciones  transitorias  segunda  y  tercera  la  existencia  de  dos  períodos 
transitorios, de  seis y doce meses, aplicables en  relación con  las normas que  se detallan en 
cada  caso.  En  relación  con  ello,  la disposición derogatoria detalla  la normativa básica de  la 
edificación que se deroga, así como algunas otras disposiciones reglamentarias que afectan a 
los  edificios,  como  es  el  caso  de  las  Normas  Básicas  para  las  instalaciones  interiores  de 
suministro de agua y determinados preceptos del vigente Reglamento General de Policía de 
Espectáculos  y  Actividades  Recreativas,  aprobado  por  Real  Decreto  2816/1982,  de  27  de 
agosto,  relativos a  la protección  contra  incendios en estos edificios, ya  superados, y que  se 
contemplan en el Código Técnico de la Edificación. 
En  la  tramitación de este Real Decreto  se han  cumplido  los  trámites establecidos en  la  Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de  julio, 
por  el que  se  regula  la  remisión de  información  en materia de normas  y  reglamentaciones 
técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, en aplicación 
de  la  Directiva  98/34/CE  del  Consejo,  de  28  de  marzo,  por  la  que  se  establece  un 
procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas, y se ha 







Disposición transitoria primera.   Edificaciones a  las que no se aplicará el Código Técnico de  la 
Edificación.  El  Código  Técnico  de  la  Edificación  no  será  de  aplicación  a  las  obras  de  nueva 
construcción  y  a  las  obras  en  los  edificios  existentes  que  tengan  solicitada  la  licencia  de 
edificación a la entrada en vigor del presente Real Decreto. 
Disposición  transitoria  segunda.  Régimen  de  aplicación  de  la  normativa  anterior  al  Código 





1.  Durante  los  seis  meses  posteriores  a  la  entrada  en  vigor  de  este  Real  Decreto  podrán 
continuar aplicándose, las siguientes disposiciones: 
a)  Real  Decreto  2429/1979,  de  6  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  la  Norma  Básica  de  la 
Edificación NBE CT‐79 «Condiciones térmicas de los edificios». 
b) Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por  el que  se  aprueba  la Norma Básica de  la 
Edificación NBE CPI‐96 «Condiciones de protección contra incendios de los edificios». 









Edificación NBE EA‐95 «Estructuras de  acero en edificación» aplicado  conjuntamente  con el 
Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, de modificación parcial de  la Norma MV‐1962 
«Acciones en la Edificación» que pasa a denominarse NBE AE‐88 «Acciones en la Edificación. 
d) Orden del Ministro de  Industria, de 9 de diciembre de 1975, por  la que  se aprueban  las 
«Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua». 
3.  Durante  cada  uno  de  los  referidos  períodos  transitorios,  se  podrá  optar  por  aplicar  las 




citan  contenidas  en  el  Código  Técnico  de  la  Edificación,  sin  perjuicio  de  lo  previsto  en  la 
disposición final tercera de este Real Decreto sobre su entrada en vigor: 







obligatoriamente  cuando no  se haya optado por aplicar  la disposición citada en el apartado 
1.a) de la disposición transitoria segunda. 












g)  «DB  HS  Salubridad».  La  exigencia  básica  de  suministro  de  agua  HS  4  se  aplicará 
obligatoriamente  cuando no  se haya optado por aplicar  la disposición citada en el apartado 
2.d) de la disposición transitoria segunda. 
3.  Una  vez  finalizados  cada  uno  de  los  referidos  períodos  transitorios,  será  obligatoria  la 
aplicación de las disposiciones normativas contenidas en el Código Técnico de la Edificación a 
que  los mismos  se  refieren. Disposición  transitoria  cuarta.   Comienzo de  la obras. Todas  las 
obras a cuyos proyectos se  les conceda  licencia de edificación al amparo de  las disposiciones 
transitorias anteriores deberán comenzar en el plazo máximo de tres meses, contado desde la 










Edificación  NBE  QB‐90  «Cubiertas  con  materiales  bituminosos»  y  Orden  del  Ministerio  de 








g) Real Decreto  2177/1996, de  4 de octubre, por  el que  se  aprueba  la Norma Básica de  la 
Edificación NBE CPI‐96 «Condiciones de protección contra incendios de los edificios». 




por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  Policía  de  Espectáculos  y  Actividades 
Recreativas. 
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido  en  este Real Decreto. Disposición  final primera.    Título  competencial.  Este Real 
Decreto  tiene  carácter básico y  se dicta al amparo de  las  competencias que  se atribuyen al 
Estado en los artículos 149.1.16.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución Española, en materia de bases 





Se  habilita  a  la  Ministra  de  Vivienda  para  que  apruebe,  mediante  Orden  ministerial,  las 
modificaciones  y  revisiones  periódicas  que  sean  necesarias  de  los  Documentos  Básicos  del 



















































































regulan  las  exigencias  básicas  de  calidad  que  deben  cumplir  los  edificios,  incluidas  sus 
instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo 
de  lo previsto en  la disposición adicional segunda de  la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, en adelante LOE. 
2.  El  CTE  establece  dichas  exigencias  básicas  para  cada  uno  de  los  requisitos  básicos  de 
«seguridad  estructural»,  «seguridad  en  caso  de  incendio»,  «seguridad  de  utilización», 
«higiene, salud y protección del medio ambiente», «protección contra el ruido» y «ahorro de 
energía  y  aislamiento  térmico»,  establecidos  en  el  artículo  3  de  la  LOE,  y  proporciona 
procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 











3.  Igualmente,  el  CTE  se  aplicará  a  las  obras  de  ampliación,  modificación,  reforma  o 
rehabilitación  que  se  realicen  en  edificios  existentes,  siempre  y  cuando  dichas  obras  sean 
compatibles con la naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección que 
puedan  tener  los  edificios  afectados.  La  posible  incompatibilidad  de  aplicación  deberá 






a)  La  adecuación  estructural,  considerando  como  tal  las  obras  que  proporcionen  al  edificio 




Se  consideran,  en  todo  caso,  obras  para  la  adecuación  funcional  de  los  edificios,  las 
actuaciones  que  tengan  por  finalidad  la  supresión  de  barreras  y  la  promoción  de  la 
accesibilidad, de conformidad con la normativa vigente; o 
c) La  remodelación de un edificio con viviendas que  tenga por objeto modificar  la superficie 
destinada  a  vivienda  o modificar  el  número  de  éstas,  o  la  remodelación  de  un  edificio  sin 
viviendas que tenga por finalidad crearlas. 
5.  Se  entenderá  que  una  obra  es  de  rehabilitación  integral  cuando  tenga  por  objeto 
actuaciones tendentes a todos los fines descritos en este apartado. 
El proyectista deberá  indicar en  la memoria del proyecto en  cuál o  cuáles de  los  supuestos 




pretenda  cambiarse  el  uso  característico  en  edificios  existentes,  aunque  ello  no  implique 
necesariamente la realización de obras. 
7. La clasificación de  los edificios y sus zonas se atendrá a  lo dispuesto en el artículo 2 de  la 
LOE,  si  bien,  en  determinados  casos,  en  los  Documentos  Básicos  de  este  CTE  se  podrán 
clasificar  los edificios y sus dependencias De acuerdo con  las características específicas de  la 
actividad a la que vayan a dedicarse, con el fin de adecuar las exigencias básicas a los posibles 
riesgos asociados a dichas actividades. Cuando la actividad particular de un edificio o zona no 
se  encuentre  entre  las  clasificaciones  previstas  se  adoptará,  por  analogía,  una  de  las 





d)  La  vulnerabilidad o  la  necesidad de una  especial protección  por motivos de  edad,  como 
niños o ancianos, por una discapacidad física, sensorial o psíquica u otras que puedan afectar 












a)  La primera  contiene  las disposiciones y  condiciones generales de aplicación del CTE y  las 
exigencias básicas que deben cumplir los edificios; y 
b) La segunda está formada por los denominados Documentos Básicos, en adelante DB, para el 




a)  La  caracterización  de  las  exigencias  básicas  y  su  cuantificación,  en  la medida  en  que  el 
desarrollo científico y técnico de la edificación lo permite, mediante el establecimiento de los 
niveles  o  valores  límite  de  las  prestaciones  de  los  edificios  o  sus  partes,  entendidas  dichas 
prestaciones  como  el  conjunto  de  características  cualitativas  o  cuantitativas  del  edificio, 
identificables objetivamente, que determinan  su  aptitud para  cumplir  las  exigencias básicas 
correspondientes; y 
b)  Unos  procedimientos  cuya  utilización  acredita  el  cumplimiento  de  aquellas  exigencias 







CTE  y  con  el  fin  de  lograr  una  mayor  eficacia  en  su  aplicación,  se  crean  los  Documentos 







de  diseño,  cálculo,  ejecución,  mantenimiento  y  conservación  de  productos,  elementos  y 
sistemas constructivos. 
b)  Métodos  de  evaluación  y  soluciones  constructivas,  programas  informáticos,  datos 
estadísticos sobre la siniestralidad en la edificación u otras bases de datos. 
c)  Comentarios  sobre  la  aplicación  del  CTE;  o  d)  Cualquier  otro  documento  que  facilite  la 




4.  Los Documentos  Reconocidos  del  CTE  se  inscribirán  en  dicho  Registro General.  También 
podrán inscribirse en el mismo: 






productos,  otras  evaluaciones  medioambientales  de  edificios  y  otras  certificaciones  que 
faciliten el cumplimiento del CTE y fomenten la mejora de la calidad de la edificación. 
c)  Los  organismos  autorizados  por  las  Administraciones  Públicas  competentes  para  la 
















3.  Para  justificar que un  edificio  cumple  las  exigencias básicas que  se  establecen  en  el CTE 
podrá optarse por: 
a)  Adoptar  soluciones  técnicas  basadas  en  los  DB,  cuya  aplicación  en  el  proyecto,  en  la 
ejecución  de  la  obra  o  en  el mantenimiento  y  conservación  del  edificio,  es  suficiente  para 
acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas relacionadas con dichos DB; o 
b) Soluciones alternativas, entendidas como aquéllas que se aparten total o parcialmente de 
los  DB.  El  proyectista  o  el  director  de  obra  pueden,  bajo  su  responsabilidad  y  previa 
















4. También podrán  reconocerse, de  acuerdo  con  lo establecido en el  apartado  anterior,  las 
certificaciones de conformidad de las prestaciones finales de los edificios, las certificaciones de 
conformidad  que  ostenten  los  agentes  que  intervienen  en  la  ejecución  de  las  obras,  las 
certificaciones medioambientales que consideren el análisis del ciclo de vida de los productos, 
otras  evaluaciones  medioambientales  de  edificios  y  otras  certificaciones  que  faciliten  el 
cumplimiento del CTE. 
5. Se considerarán conformes con el CTE  los productos, equipos y sistemas  innovadores que 
demuestren  el  cumplimiento  de  las  exigencias  básicas  del  CTE  referentes  a  los  elementos 
constructivos  en  los  que  intervienen,  mediante  una  evaluación  técnica  favorable  de  su 
idoneidad para  el uso previsto,  concedida,  a  la  entrada  en  vigor del CTE, por  las  entidades 
autorizadas  para  ello  por  las  Administraciones  Públicas  competentes  en  aplicación  de  los 
criterios siguientes: 




b)  Tendrán  experiencia  contrastada  en  la  realización de  exámenes, pruebas  y  evaluaciones, 







e)  Vigilarán  el  mantenimiento  de  las  características  de  los  productos,  equipos  o  sistemas 
objeto de la evaluación de la idoneidad técnica favorable. 
6. El  reconocimiento por  las Administraciones Públicas competentes que se establece en  los 
apartados 5.2.3, 5.2.4 y 5.2.5 se referirá a las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u 
otros  distintivos  de  calidad  voluntarios,  así  como  las  certificaciones  de  conformidad  de  las 
prestaciones  finales  de  los  edificios,  las  certificaciones  medioambientales,  así  como  a  las 
autorizaciones  de  las  entidades  que  concedan  evaluaciones  técnicas  de  la  idoneidad, 






adecuado  a  sus  características,  de  modo  que  pueda  comprobarse  que  las  soluciones 




















a)  El  proyecto  básico  definirá  las  características  generales  de  la  obra  y  sus  prestaciones 
mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su contenido será suficiente para 
solicitar la licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, 
pero  insuficiente  para  iniciar  la  construcción  del  edificio.  Aunque  su  contenido  no  permita 




que en él puedan  rebajarse  las prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse  los usos  y 
condiciones  bajo  las  que,  en  su  caso,  se  otorgaron  la  licencia  municipal  de  obras,  las 
concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto 







aplicable y comprobar su grado de definición,  la calidad del mismo y  todos  los aspectos que 
puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse 







1.  Las  obras  de  construcción  del  edificio  se  llevarán  a  cabo  con  sujeción  al  proyecto  y  sus 
modificaciones  autorizadas  por  el  director  de  obra  previa  conformidad  del  promotor,  a  la 
legislación aplicable, a  las normas de  la buena práctica constructiva, y a  las  instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la obra. 
2.  Durante  la  construcción  de  la  obra  se  elaborará  la  documentación  reglamentariamente 
exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas 













7.2 Control de  recepción en obra de productos, equipos y  sistemas: El  control de  recepción 
tiene  por  objeto  comprobar  que  las  características  técnicas  de  los  productos,  equipos  y 
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
b) El  control mediante distintivos de  calidad o evaluaciones  técnicas de  idoneidad,  según el 
artículo 7.2.2; y 
c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
7.2.1  Control  de  la  documentación  de  los  suministros:  Los  suministradores  entregarán  al 






c)  Los  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas 
reglamentariamente,  incluida  la  documentación  correspondiente  al  marcado  CE  de  los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 









b)  Las  evaluaciones  técnicas  de  idoneidad  para  el  uso  previsto  de  productos,  equipos  y 





1.  Para  verificar  el  cumplimiento  de  las  exigencias  básicas  del  CTE  puede  ser  necesario,  en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido 






1. Durante  la  construcción, el director de  la ejecución de  la obra  controlará  la ejecución de 
cada  unidad  de  obra  verificando  su  replanteo,  los  materiales  que  se  utilicen,  la  correcta 
ejecución  y  disposición  de  los  elementos  constructivos  y  de  las  instalaciones,  así  como  las 
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en 
el  proyecto,  la  legislación  aplicable,  las  normas  de  buena  práctica  constructiva  y  las 
instrucciones de la dirección facultativa. En  la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse 
en  cuenta  las  certificaciones de  conformidad que  ostenten  los  agentes que  intervienen,  así 




3. En el  control de ejecución de  la obra  se adoptarán  los métodos y procedimientos que  se 
contemplen  en  las  evaluaciones  técnicas  de  idoneidad  para  el  uso  previsto  de  productos, 
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 
7.4 Control de la obra terminada: En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o 
bien sobre sus diferentes partes y sus  instalaciones, parcial o  totalmente  terminadas, deben 








competentes,  se  completará  con  lo  que  se  establezca,  en  su  caso,  en  los  DB  para  el 
cumplimiento de las exigencias básicas del CTE. 
2.  Se  incluirá  en  el  Libro  del  Edificio  la  documentación  indicada  en  el  artículo  7.2  de  los 
productos equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 
3. Contendrá, asimismo,  las  instrucciones de uso y mantenimiento del edificio  terminado de 
conformidad con  lo establecido en este CTE y demás normativa aplicable,  incluyendo un plan 
de mantenimiento  del  edificio  con  la  planificación  de  las  operaciones  programadas  para  el 
mantenimiento del edificio y de sus instalaciones. 
8.2 Uso y conservación del edificio. 
1.  El  edificio  y  sus  instalaciones  se  utilizarán  adecuadamente  de  conformidad  con  las 

















de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  dicha  Ley,  mediante  las  exigencias  básicas 
correspondientes a cada uno de ellos. 
2.  En  los  artículos  siguientes  se  relacionan  dichas  exigencias  básicas  como  prestaciones  de 
carácter  cualitativo que  los edificios deben  cumplir para alcanzar  la  calidad que  la  sociedad 
demanda.  Su  especificación  y,  en  su  caso,  cuantificación  establecidas  en  los  Documentos 
Básicos que se  incluyen en  la Parte  II de este CTE, determinan  la  forma y condiciones en  las 
que deben cumplirse  las exigencias, mediante  la fijación de niveles objetivos o valores  límite 




Básicos  correspondientes.  Además,  los  DB  incluyen  procedimientos,  no  excluyentes,  cuya 
aplicación implica el cumplimiento de las exigencias básicas con arreglo al estado actual de los 
conocimientos. 






2.  Para  satisfacer  este  objetivo,  los  edificios  se  proyectarán,  fabricarán,  construirán  y 
mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada  las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados siguientes. 





4.  Las  estructuras  de  hormigón  están  reguladas  por  la  Instrucción  de Hormigón  Estructural 
vigente.10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán 
las  adecuadas  para  que  no  se  generen  riesgos    indebidos,  de  forma  que  se  mantenga  la 
resistencia y  la estabilidad frente a  las acciones e  influencias previsibles   durante  las fases de  
construcción  y  usos  previstos  de  los  edificios,  y  que  un  evento  extraordinario  no  produzca 
consecuencias desproporcionadas  respecto a  la causa original y  se  facilite el mantenimiento 
previsto. 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio:  la aptitud al servicio será conforme con el uso 
previsto del edificio,   de forma que no se produzcan   deformaciones  inadmisibles, se  limite a 







2.  Para  satisfacer  este  objetivo,  los  edificios  se  proyectarán,  construirán,  mantendrán  y 
utilizarán  de  forma  que,  en  caso  de  incendio,  se  cumplan  las  exigencias  básicas  que  se 
establecen en los apartados siguientes. 
3.  El  Documento  Básico  DB‐SI  especifica  parámetros  objetivos  y  procedimientos  cuyo 




el  caso  de  los  edificios,  establecimientos  y  zonas  de  uso  industrial  a  los  que  les  sea  de 
aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», 
en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. 
11.1  Exigencia  básica  SI  1:  Propagación  interior:  se  limitará  el  riesgo  de  propagación  del 
incendio por el interior del edificio, tanto al mismo edificio como a otros edificios colindantes. 
11.2  Exigencia  básica  SI  2:  Propagación  exterior:  se  limitará  el    riesgo    de  propagación  del 
incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el   edificio dispondrá de  los medios de 
evacuación  adecuados  para  facilitar  que  los  ocupantes  puedan  abandonarlo  o  alcanzar  un 
lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
11.4 Exigencia básica SI 4:  Instalaciones de protección contra  incendios: el edificio dispondrá 
de  los  equipos  e  instalaciones  adecuados  para  hacer  posible  la  detección,  el  control  y  la 
extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
11.5  Exigencia  básica  SI  5:  Intervención  de  bomberos:  se  facilitará  la  intervención  de  los 
equipos de rescate y de extinción de incendios. 




1.  El  objetivo  del  requisito  básico  «Seguridad  de  Utilización»  consiste  en  reducir  a  límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los 
edificios,  como  consecuencia  de  las  características  de  su  proyecto,  construcción,  uso  y 
mantenimiento. 




procedimientos  cuyo  cumplimiento  asegura  la  satisfacción  de  las  exigencias  básicas  y  la 









12.2  Exigencia  básica  SU  2:  Seguridad  frente  al  riesgo  de  impacto  o  de  atrapamiento:  se 






en zonas de circulación de  los edificios,  tanto  interiores como exteriores,  incluso en caso de 
emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
12.5  Exigencia  básica  SU  5:  Seguridad  frente  al  riesgo  causado  por  situaciones  con  alta 
ocupación:  se  limitará  el  riesgo  causado  por  situaciones  con  alta  ocupación  facilitando  la 








12.8  Exigencia  básica  SU  8:  Seguridad  frente  al  riesgo  causado  por  la  acción  del  rayo:  se 
limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del BOE núm. 74 Martes 
28 marzo 2006 11825 rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
Artículo  13.    Exigencias  básicas  de  salubridad  (HS)  «Higiene,  salud  y  protección  del medio 
ambiente». 
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado 
en adelante bajo el  término salubridad, consiste en  reducir a  límites aceptables el  riesgo de 
que  los usuarios, dentro de  los edificios y en  condiciones normales de utilización, padezcan 
molestias  o  enfermedades,  así  como  el  riesgo  de  que  los  edificios    se  deterioren  y  de  que 
deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia mantenimiento. 
2.  Para  satisfacer  este  objetivo,  los  edificios  se  proyectarán,  construirán,  mantendrán  y 
utilizarán  de  tal  forma  que  se  cumplan  las  exigencias  básicas  que  se  establecen  en  los 
apartados siguientes. 
3. El Documento Básico «DB‐HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y procedimientos 


















2.  Para  limitar  el  riesgo  de  contaminación  del  aire  interior  de  los  edificios  y  del  entorno 






previsto de agua apta para el  consumo de  forma  sostenible, aportando  caudales  suficientes 
para  su  funcionamiento,  sin  alteración  de  las  propiedades  de  aptitud  para  el  consumo  e 
impidiendo  los  posibles  retornos  que  puedan  contaminar  la  red,  incorporando medios  que 
permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 








de  los  edificios,  y  en  condiciones  normales  de  utilización,  el  riesgo  de  molestias  o 
enfermedades  que  el  ruido  pueda  producir  a  los  usuarios,  como  consecuencia  de  las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 









la  superación  de  los  niveles mínimos  de  calidad  propios  del  requisito  básico  de  protección 




la  energía  necesaria  para  la  utilización  de  los  edificios,  reduciendo  a  límites  sostenibles  su 
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía 
renovable,  como  consecuencia  de  las  características  de  su  proyecto,  construcción,  uso  y 
mantenimiento. 
2.  Para  satisfacer  este  objetivo,  los  edificios  se  proyectarán,  construirán,  utilizarán  y 
mantendrán  de  forma  que  se  cumplan  las  exigencias  básicas  que  se  establecen  en  los 
apartados siguientes. 
3.  El  Documento  Básico  «DB‐HE  Ahorro  de  Energía»  especifica  parámetros  objetivos  y 
procedimientos  cuyo  cumplimiento  asegura  la  satisfacción  de  las  exigencias  básicas  y  la 
superación  de  los  niveles  mínimos  de  calidad  propios  del  requisito  básico  de  ahorro  de 
energía. 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán de una 
envolvente  de  características  tales  que  limite  adecuadamente  la  demanda  energética 
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en  función del clima de  la  localidad, del uso del 
edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento 





de  instalaciones  térmicas  apropiadas destinadas  a proporcionar  el bienestar  térmico de  sus 
ocupantes,  regulando  el  rendimiento  de  las  mismas  y  de  sus  equipos.  Esta  exigencia  se 
desarrolla  actualmente en el  vigente Reglamento de  Instalaciones Térmicas en  los Edificios, 
RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 
15.3  Exigencia  básica  HE  3:  Eficiencia  energética  de  las  instalaciones  de  iluminación:  los 
edificios  dispondrán  de  instalaciones  de  iluminación  adecuadas  a  las  necesidades  de  sus 
usuarios  y  a  la  vez  eficaces  energéticamente  disponiendo  de  un  sistema  de  control  que 
permita  ajustar  el  encendido  a  la  ocupación  real  de  la  zona,  así  como  de  un  sistema  de 
regulación que optimice el aprovechamiento de  la  luz natural, en  las zonas que reúnan unas 
determinadas condiciones. 





térmicas derivadas de esa demanda  se  cubrirá mediante  la  incorporación en  los mismos de 






15.5  Exigencia  básica  HE  5:  Contribución  fotovoltaica  mínima  de  energía  eléctrica:  en  los  
edificios  que  así  se  establezca  en  este  CTE  se  incorporarán  sistemas  de  captación  y 
transformación  de  energía  solar  en  energía  eléctrica  por  procedimientos  fotovoltaicos  para 
uso propio o  suministro  a  la  red.  Los  valores derivados de  esta  exigencia básica  tendrán  la 
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos 




La  necesidad  de  transponer  la  Directiva  2002/91/CE,  de  16  de  diciembre,  de  eficiencia 
energética  de  los  edificios  y  la  aprobación  del  Código  Técnico  de  la  Edificación  por  el  Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, han aconsejado  redactar un nuevo  texto que derogue y 
sustituya el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por 
Real  Decreto  1751/1998,  de  31  de  julio  y  que  incorpore,  además,  la  experiencia  de  su 
aplicación práctica durante los últimos años. El nuevo Reglamento de instalaciones térmicas en 
los edificios (RITE) que se aprueba por este real decreto es una medida de desarrollo del Plan 
de  acción  de  la  estrategia  de  ahorro  y  eficiencia  energética  en  España  (2005‐2007)  y 
contribuirá  también  a  alcanzar  los  objetivos  establecidos  por  el  Plan  de  fomento  de  las 
energías  renovables  (2000‐2010),  fomentando  una  mayor  utilización  de  la  energía  solar 
térmica  sobre  todo en  la producción de agua  caliente  sanitaria. Dicho nuevo  reglamento  se 
desarrolla  con  un  enfoque  basado  en  prestaciones  u  objetivos,  es  decir,  expresando  los 
requisitos  que  deben  satisfacer  las  instalaciones  térmicas  sin  obligar  al  uso  de  una 
determinada  técnica  o  material,  ni  impidiendo  la  introducción  de  nuevas  tecnologías  y 
conceptos en cuanto al diseño, frente al enfoque tradicional de reglamentos prescriptivos que 
consisten  en  un  conjunto  de  especificaciones  técnicas  detalladas  que  presentan  el 
inconveniente  de  limitar  la  gama  de  soluciones  aceptables  e  impiden  el  uso  de  nuevos 
productos y de técnicas innovadoras. Por otra parte, el reglamento que se aprueba constituye 
el marco normativo básico en el que  se  regulan  las exigencias de eficiencia energética y de 
seguridad  que  deben  cumplir  las  instalaciones  térmicas  en  los  edificios  para  atender  la 
demanda  de  bienestar  e  higiene  de  las  personas. Así,  las  determinaciones  al  servicio  de  la 
mencionada exigencia de  seguridad  se dictan al amparo de  la  competencia atribuida por el 
artículo  12.5  de  la  Ley  21/1992,  de  16  de  julio,  de  Industria,  el  cual  dispone  que  los 
reglamentos de  seguridad de ámbito estatal  se aprobarán por el Gobierno de  la Nación,  sin 
perjuicio  de  que  las  Comunidades  Autónomas,  con  competencia  legislativa  sobre  industria, 
puedan  introducir  requisitos  adicionales  sobre  las  mismas  materias  cuando  se  trate  de 
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instalaciones  radicadas  en  su  territorio.  Las  medidas  que  este  reglamento  contempla 
presentan una clara dimensión ambiental. Por un  lado, contribuyen a  la mejora de  la calidad 
del  aire  en  nuestras  ciudades  y,  por  otro,  añaden  elementos  en  la  lucha  contra  el  cambio 
climático. En el primer caso, se tiene en cuenta que los productos de la combustión son críticos 
para  la salud y el entorno de  los ciudadanos. Por eso, ahora se prevé  la obligatoriedad de  la 
evacuación  por  cubierta  de  esos  productos  en  todos  los  edificios  de  nueva  construcción. 
También se fomenta la instalación de calderas que permitan reducir las emisiones de óxidos de 
nitrógeno  y otros  contaminantes,  lo que  supondrá una mejora  en  la  calidad del  aire de  las 
ciudades. Asimismo,  la contribución a  la reducción de NOx debe  facilitar el cumplimiento de 
compromisos  ratificados  por  España,  tanto  internacionales  (especialmente  el  Convenio  de 
Ginebra  sobre  la  contaminación  transfronteriza  a  larga  distancia)  como  comunitarios  (en 
particular, la Directiva de Techos Nacionales de Emisión). Por otra parte, la Ley 38/1999, de 5 
de noviembre, de Ordenación de la Edificación, establece dentro de los requisitos básicos de la 
edificación  relativos  a  la  habitabilidad  el  de  ahorro  de  energía.  El  cumplimiento  de  estos 
requisitos se realizará reglamentariamente a través del Código Técnico de la Edificación que es 
el  marco  normativo  que  establece  las  exigencias  básicas  de  calidad  de  los  edificios  y  sus 
instalaciones. Dentro de las exigencias básicas de ahorro de energía se establece la referida al 
rendimiento de  las  instalaciones  térmicas cuyo desarrollo se  remite al  reglamento objeto de 
este real decreto. Asimismo, mediante la norma que se aprueba se transpone parcialmente la 
Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre,  relativa a  la eficiencia energética de  los edificios, 
fijando  los  requisitos mínimos  de  eficiencia  energética  que  deben  cumplir  las  instalaciones 
térmicas de  los edificios nuevos y existentes y un procedimiento de  inspección periódica de 
calderas  y  de  los  sistemas  de  aire  acondicionado.  Por  razones  de  rendimiento  energético, 
medioambientales  y  de  seguridad  se  establece  una  fecha  límite  para  la  instalación  en  el 
mercado español de calderas por debajo de un rendimiento energético mínimo y se prohíbe la 
utilización de  combustibles  sólidos de origen  fósil. Ambas medidas  tendrán una  repercusión 
energética importante al estar destinadas al sector de edificios y en particular al de viviendas. 
En  la  tramitación  de  este  real  decreto  se  han  cumplido  los  trámites  establecidos  en  la  Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por 
el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas 
y de  las  reglas  relativas a  los  servicios de  la  sociedad de  la  información, en aplicación de  la 
Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de marzo. Además se ha oído 
a las Comunidades Autónomas a través de la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas 






El  Reglamento  de  Instalaciones  Térmicas  en  los  Edificios,  en  adelante  RITE,  tiene  por 












las  instalaciones  térmicas  en  los  edificios  construidos,  en  lo  relativo  a  su  reforma, 
mantenimiento, uso e  inspección, con  las  limitaciones que en el mismo se determinan. 3. Se 
entenderá por reforma de una  instalación térmica todo cambio que se efectúe en ella y que 
suponga  una  modificación  del  proyecto  o  memoria  técnica  con  el  que  fue  ejecutada  y 
registrada. En tal sentido, se consideran reformas las que estén comprendidas en alguno de los 
siguientes casos: 









Quedan  responsabilizados  del  cumplimiento  del  RITE,  los  agentes  que  participan  en  el 
diseño  y  dimensionado,  ejecución,  mantenimiento  e  inspección  de  estas  instalaciones,  así 














1.  Las  Instrucciones  técnicas  pueden  establecer  la  aplicación  obligatoria,  voluntaria,  o 









1.  Con  el  fin  de  facilitar  el  cumplimiento  de  las  exigencias  del  RITE,  se  crean  los 
denominados documentos  reconocidos del RITE, que  se definen  como documentos  técnicos 
sin  carácter  reglamentario,  que  cuenten  con  el  reconocimiento  conjunto  del Ministerio  de 
Industria, Turismo y Comercio y del Ministerio de Vivienda. 
2. Los documentos reconocidos podrán tener el contenido siguiente: 
a)  especificaciones,  guías  técnicas  o  códigos  de  buena  práctica  que  incluyan 
procedimientos de diseño, dimensionado, montaje, mantenimiento, uso o  inspección de  las 
instalaciones térmicas; 
b)  métodos  de  evaluación,  modelos  de  soluciones,  programas  informáticos  y  datos 
estadísticos sobre las instalaciones térmicas; c) guías de aplicación con criterios que faciliten la 
aplicación  técnico‐administrativa  del  RITE;  d)  cualquier  otro  documento  que  facilite  la 
aplicación  del  RITE,  excluidos  los  que  se  refieran  a  la  utilización  de  un  producto  o  sistema 
particular o bajo patente. 
Artículo 7. Registro general de documentos reconocidos para el RITE. 
1.  Se  crea  en  el Ministerio  de  Industria,  Turismo  y  Comercio  y  adscrito  a  la  Secretaria 
General de Energía, el Registro general de documentos reconocidos para el RITE, que tendrá 
carácter público e informativo. 






A  efectos  de  la  aplicación  del  RITE,  los  términos  que  figuran  en  él  deben  utilizarse 
conforme  al  significado  y  a  las  condiciones que  se  establecen para  cada uno de  ellos  en  el 
apéndice 1. Para los términos no incluidos habrán de considerarse las definiciones específicas 







Las  instalaciones  térmicas  deben  diseñarse  y  calcularse,  ejecutarse,  mantenerse  y 







requisitos  siguientes:  1. Calidad  térmica del  ambiente:  las  instalaciones  térmicas permitirán 
mantener  los parámetros que definen el ambiente térmico dentro de un  intervalo de valores 




que  se  produzcan  de  forma  habitual  durante  el  uso  normal  de  los mismos,  aportando  un 
caudal suficiente de aire exterior y garantizando  la extracción y expulsión del aire viciado. 3. 
Higiene:  las  instalaciones  térmicas  permitirán  proporcionar  una  dotación  de  agua  caliente 
sanitaria, en condiciones adecuadas, para  la higiene de  las personas. 4. Calidad del ambiente 





y,  como  consecuencia,  las emisiones de gases de efecto  invernadero y otros  contaminantes 
atmosféricos, mediante la utilización de sistemas eficientes energéticamente, de sistemas que 
permitan la recuperación de energía y la utilización de las energías renovables y de las energías 
residuales,  cumpliendo  los  requisitos  siguientes:  1.  Rendimiento  energético:  los  equipos  de 
generación de calor y frío, así como  los destinados al movimiento y transporte de  fluidos, se 
seleccionarán  en  orden  a  conseguir  que  sus  prestaciones,  en  cualquier  condición  de 
funcionamiento, estén lo más cercanas posible a su régimen de rendimiento máximo. 
2. Distribución de calor y frío: los equipos y las conducciones de las instalaciones térmicas 
deben quedar aislados térmicamente, para conseguir que  los fluidos portadores  lleguen a  las 
unidades terminales con temperaturas próximas a las de salida de los equipos de generación. 
3.  Regulación  y  control:  las  instalaciones  estarán  dotadas  de  los  sistemas  de  regulación  y 
control necesarios para que  se puedan mantener  las  condiciones de diseño previstas en  los 
locales climatizados, ajustando, al mismo tiempo, los consumos de energía a las variaciones de 
la  demanda  térmica,  así  como  interrumpir  el  servicio.  4.  Contabilización  de  consumos:  las 
instalaciones  térmicas  deben  estar  equipadas  con  sistemas  de  contabilización  para  que  el 
usuario conozca su consumo de energía, y para permitir el reparto de los gastos de explotación 
en función del consumo, entre distintos usuarios, cuando  la  instalación satisfaga  la demanda 
de  múltiples  consumidores.  5.  Recuperación  de  energía:  las  instalaciones  térmicas 
incorporarán  subsistemas  que  permitan  el  ahorro,  la  recuperación  de  energía  y  el 
aprovechamiento  de  energías  residuales.  6.  Utilización  de  energías  renovables:  las 






de  tal  forma que  se prevenga y  reduzca a  límites aceptables el  riesgo de  sufrir accidentes y 
siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio 






su  actuación,  deben  cumplir  las  condiciones  que  el  RITE  establece  sobre  diseño  y 
dimensionado, ejecución, mantenimiento, uso e inspección de la instalación. 





b)  adoptar  soluciones  alternativas,  entendidas  como  aquellas  que  se  apartan  parcial  o 
totalmente de  las Instrucciones técnicas. El proyectista o el director de  la  instalación, bajo su 
responsabilidad  y  previa  conformidad  de  la  propiedad,  pueden  adoptar  soluciones 
alternativas,  siempre que  justifiquen documentalmente que  la  instalación diseñada  satisface 









técnica;  c) no  es preceptiva  la presentación de  la documentación  anterior para  acreditar  el 
cumplimiento reglamentario ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma para las 
instalaciones de potencia térmica nominal instalada en generación de calor o frío menor que 5 
kW,  las  instalaciones  de  producción  de  agua  caliente  sanitaria  por medio  de  calentadores 
instantáneos,  calentadores  acumuladores,  termos  eléctricos  cuando  la  potencia  térmica 







los generadores de  calor o de  los generadores de  frío necesarios para  cubrir el  servicio,  sin 
considerar en esta suma la instalación solar térmica. 
3.  En  el  caso  de  las  instalaciones  solares  térmicas  la  documentación  técnica  de  diseño 
requerida será la que corresponda a la potencia térmica nominal en generación de calor o frío 
del equipo de energía de apoyo. En el caso de que no exista este equipo de energía de apoyo o 
cuando se  trate de una  reforma de  la  instalación  térmica que únicamente  incorpore energía 
solar,  la potencia, a estos efectos, se determinará multiplicando  la superficie de apertura de 
campo de los captadores solares instalados por 0,7 kW/m2. 4. Toda reforma de una instalación 
de  las  contempladas  en  el  artículo  2.3  requerirá  la  realización  previa  de  un  proyecto  o 
memoria técnica sobre el alcance de  la misma, en  la que se  justifique el cumplimiento de  las 
exigencias del RITE y  la normativa vigente que  le afecte en  la parte reformada. 5. Cuando  la 
reforma implique el cambio del tipo de energía o la incorporación de energías renovables, en 
el proyecto o memoria  técnica de  la  reforma se debe  justificar  la adaptación de  los equipos 
generadores de calor o  frío y sus nuevos  rendimientos energéticos así como, en su caso,  las 
medidas de seguridad complementarias que la nueva fuente de energía demande para el local 
donde  se ubique, de  acuerdo  con  este  reglamento  y  la normativa  vigente que  le  afecte. 6. 
Cuando haya un cambio del uso previsto de un edificio, en el proyecto o memoria técnica de la 
reforma se analizará y justificará su explotación energética y  la  idoneidad de  las  instalaciones 




1.  Cuando  se  precise  proyecto,  éste  debe  ser  redactado  y  firmado  por  técnico  titulado 
competente. El proyectista será  responsable de que el mismo se adapte a  las exigencias del 
RITE  y  de  cualquier  otra  reglamentación  o  normativa  que  pudiera  ser  de  aplicación  a  la 
instalación proyectada. 
2.  El  proyecto  de  la  instalación  se  desarrollará  en  forma  de  uno  o  varios  proyectos 
específicos,  o  integrado  en  el  proyecto  general  del  edificio.  Cuando  los  autores  de  los 
proyectos  específicos  fueran  distintos  que  el  autor  del  proyecto  general,  deben  actuar 
coordinadamente con éste. 3. El proyecto describirá la instalación térmica en su totalidad, sus 
características generales y  la  forma de ejecución de  la misma,  con el detalle  suficiente para 
que pueda valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución. En el proyecto se 
incluirá la siguiente información: 
a)  Justificación  de  que  las  soluciones  propuestas  cumplen  las  exigencias  de  bienestar 
térmico e higiene, eficiencia energética y seguridad del RITE y demás normativa aplicable. 
b)  Las  características  técnicas mínimas  que  deben  reunir  los  equipos  y materiales  que 
conforman  la  instalación proyectada, así como sus condiciones de suministro y ejecución,  las 
garantías de calidad y el control de recepción en obra que deba realizarse; c) Las verificaciones 
y las pruebas que deban efectuarse para realizar el control de la ejecución de la instalación y el 












1.  La memoria  técnica  se  redactará  sobre  impresos,  según modelo  determinado  por  el 
órgano competente de  la Comunidad Autónoma, y constará de  los documentos siguientes: a) 















2.  La  certificación  de  conformidad  de  los  equipos  y  materiales,  con  los  reglamentos 
aplicables y con  la  legislación vigente, se  realizará mediante  los procedimientos establecidos 
en  la  normativa  correspondiente.  Se  aceptarán  las  marcas,  sellos,  certificaciones  de 
conformidad  u  otros  distintivos  de  calidad  voluntarios,  legalmente  concedidos  en  cualquier 
Estado miembro de  la Unión Europea, en un Estado  integrante de  la Asociación Europea de 
Libre Comercio que sea parte contratante del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o 
en  Turquía,  siempre  que  se  reconozca  por  la  Administración  pública  competente  que  se 
garantizan un nivel de seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente, equivalente 
a  las normas aplicables en España. 3. Se aceptarán, para su  instalación y uso en  los edificios 
sujetos a este reglamento, los productos procedentes de otros Estados miembros de la Unión 
Europea o de un Estado integrante de la Asociación Europea de Libre Comercio que sea parte 





1.  La  ejecución  de  las  instalaciones  sujetas  a  este  RITE  se  realizará  por  empresas 
instaladoras autorizadas. 
2. La ejecución de las instalaciones térmicas que requiera la realización de un proyecto, de 
acuerdo  con  el  artículo  15,  debe  efectuarse  bajo  la  dirección  de  un  técnico  titulado 
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competente,  en  funciones de director de  la  instalación. 3.  La  ejecución de  las  instalaciones 
térmicas se llevará a cabo con sujeción al proyecto o memoria técnica, según corresponda, y se 
ajustará a  la normativa vigente y a  las normas de  la buena práctica. 4. Las preinstalaciones, 
entendidas  como  instalaciones especificadas pero no montadas parcial o  totalmente, deben 
ser ejecutadas de acuerdo al proyecto o memoria técnica que las diseñó y dimensionó. 5. Las 
modificaciones  que  se  pudieran  realizar  al  proyecto  o  memoria  técnica  se  autorizarán  y 
documentarán,  por  el  instalador  autorizado  o  el  director  de  la  instalación,  cuando  la 










ii.  control  mediante  distintivos  de  calidad,  en  los  términos  del  artículo  18.3  de  este 
reglamento; iii. control mediante ensayos y pruebas. 
b) En el pliego de condiciones técnicas del proyecto o en  la memoria técnica se  indicarán 
las  condiciones particulares de  control para  la  recepción de  los  equipos  y materiales de  las 
instalaciones térmicas. 
c) El  instalador autorizado o el director de  la  instalación, cuando  la participación de este 
último sea preceptiva, deben comprobar que los equipos y materiales recibidos: 
i.  corresponden  a  los  especificados  en  el  pliego  de  condiciones  del  proyecto  o  en  la 
memoria técnica; 
ii. disponen de  la documentación exigida;  iii. cumplen con  las propiedades exigidas en el 
proyecto o memoria  técnica;  iv. han  sido  sometidos a  los ensayos y pruebas exigidos por  la 
normativa en vigor o cuando así se establezca en el pliego de condiciones. 
2. Control de la documentación de los suministros. El instalador autorizado o el director de 
la  instalación,  cuando  la  participación  de  este  último  sea  preceptiva,  verificarán  la 
documentación  proporcionada  por  los  suministradores  de  los  equipos  y  materiales  que 
entregarán  los  documentos  de  identificación  exigidos  por  las  disposiciones  de  obligado 




julio,  de  garantías  en  la  venta  de  bienes  de  consumo;  c)  documentos  de  conformidad  o 





3.  Control  de  recepción  mediante  distintivos  de  calidad.‐El  instalador  autorizado  y  el 
director de  la  instalación,  cuando  la participación de este último  sea preceptiva,  verificarán 





exigencias  técnicas  del  RITE,  puede  ser  necesario,  en  determinados  casos  y  para  aquellos 
materiales o equipos que no estén obligados al marcado CE correspondiente, realizar ensayos 
y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien 
según  lo  especificado  en  el  proyecto  o  memoria  técnica  u  ordenado  por  el  instalador 
autorizado  o  el  director  de  la  instalación,  cuando  la  participación  de  este  último  sea 
preceptiva. 
Artículo 21. Control de la ejecución de la instalación. 
1.  El  control  de  la  ejecución  de  las  instalaciones  se  realizará  de  acuerdo  con  las 
especificaciones técnicas del proyecto o memoria técnica, y las modificaciones autorizadas por 
el  instalador autorizado o el director de  la  instalación, cuando  la participación de este último 
sea preceptiva. 2. Se  comprobará que  la ejecución de  la obra  se  realiza de acuerdo  con  los 
controles  establecidos  en  el  pliego  de  condiciones  técnicas.  3.  Cualquier  modificación  o 
replanteo a  la  instalación que pudiera  introducirse durante  la ejecución de su obra, debe ser 
reflejada en la documentación de la obra. 
Artículo 22. Control de la instalación terminada. 
1. En  la  instalación  terminada, bien sobre  la  instalación en su conjunto o bien sobre sus 
diferentes partes, deben  realizarse  las comprobaciones y pruebas de  servicio previstas en el 





pruebas se efectuarán en presencia del  instalador autorizado o del director de  la  instalación, 
cuando la participación de este último sea preceptiva, quien debe dar su conformidad tanto al 
procedimiento  seguido  como  a  los  resultados  obtenidos.  4.  Los  resultados  de  las  distintas 
pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar parte 
de  la  documentación  final  de  la  instalación.  5.  Cuando  para  extender  el  certificado  de  la 
instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se solicitará, a la empresa 
suministradora de energía un suministro provisional para pruebas por el instalador autorizado 
o  por  el  director  de  la  instalación  a  los  que  se  refiere  este  reglamento,  y  bajo  su 
responsabilidad. 
Artículo 23. Certificado de la instalación. 
1.  Una  vez  finalizada  la  instalación,  realizadas  las  pruebas  de  puesta  en  servicio  de  la 
instalación que se especifican en la IT 2, con resultados satisfactorios, el instalador autorizado 
y  el  director  de  la  instalación,  cuando  la  participación  de  este  último  sea  preceptiva, 




a)  identificación  y  datos  referentes  a  sus  principales  características  técnicas  de  la 
instalación realmente ejecutada; 
b)  identificación de  la empresa  instaladora,  instalador autorizado con carné profesional y 
del  director  de  la  instalación,  cuando  la  participación  de  este  último  sea  preceptiva;  c)  los 
resultados  de  las  pruebas  de  puesta  en  servicio  realizadas  de  acuerdo  con  la  IT  2.  d) 





1. Para  la puesta  en  servicio de  instalaciones  térmicas,  tanto de nueva planta  como de 
reforma de las existentes, a las que se refiere el artículo 15.1.a) y b), será necesario el registro 




b)  certificado  de  la  instalación;  c)  certificado  de  inspección  inicial  con  calificación 
aceptable, cuando sea preceptivo. 
2.  Las  instalaciones  térmicas  a  las  que  se  refiere  el  artículo  15.1.c)  no  precisarán 
acreditación  del  cumplimiento  reglamentario  ante  el  órgano  competente  de  la  Comunidad 
Autónoma. 
3. Una vez  comprobada  la documentación aportada, el  certificado de  la  instalación  será 
registrado por el órgano competente de  la Comunidad Autónoma, pudiendo a partir de este 
momento realizar la puesta en servicio de la instalación. 4. La puesta en servicio efectivo de las 
instalaciones  estará  supeditada,  en  su  caso,  a  la  acreditación  del  cumplimiento  de  otros 
reglamentos  de  seguridad  que  la  afecten  y  a  la  obtención  de  las  correspondientes 
autorizaciones. 5. No se tendrá por válida la actuación que no reúna los requisitos exigidos por 
el RITE o que se refiera a una instalación con deficiencias técnicas detectadas por los servicios 
de  inspección de  la Administración o de  los organismos de control, en tanto no se subsanen 
debidamente  tales  carencias  o  se  corrijan  las  deficiencias  técnicas  señaladas.  6.  En  ningún 
caso, el hecho de que un certificado de instalación se dé por registrado, supone la aprobación 
técnica del proyecto o memoria técnica, ni un pronunciamiento favorable sobre  la  idoneidad 
técnica de  la  instalación, acorde con  los  reglamentos y disposiciones vigentes que  la afectan 
por parte de la Administración. El incumplimiento de los reglamentos y disposiciones vigentes 
que  la afecten, podrá dar  lugar a actuaciones para  la corrección de deficiencias o  incluso a  la 









b)  el  «Manual  de  uso  y mantenimiento»  de  la  instalación  realmente  ejecutada;  c)  una 
relación  de  los  materiales  y  los  equipos  realmente  instalados,  en  la  que  se  indiquen  sus 
características técnicas y de funcionamiento, junto con  la correspondiente documentación de 
origen y garantía; d) los resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas de acuerdo 
con  la  IT  2;  e)  el  certificado  de  la  instalación,  registrado  en  el  órgano  competente  de  la 
Comunidad Autónoma; f) el certificado de la inspección inicial, cuando sea preceptivo. 
9. El  titular de  la  instalación debe solicitar el suministro  regular de energía a  la empresa 
suministradora de energía mediante  la entrega de una copia del certificado de  la  instalación, 
registrado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 






1. El  titular o usuario de  las  instalaciones  térmicas es  responsable del  cumplimiento del 
RITE desde el momento en que se realiza su recepción provisional, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 12.1.c) de  la Ley 21/1992, de 16 de  julio, de Industria, en  lo que se refiere a su 
uso y mantenimiento, y sin que este mantenimiento pueda ser sustituido por la garantía. 2. Las 
instalaciones térmicas se utilizarán adecuadamente, de conformidad con  las  instrucciones de 
uso  contenidas  en  el  «Manual  de  Uso  y  Mantenimiento»  de  la  instalación  térmica, 
absteniéndose de hacer un uso incompatible con el previsto. 3. Se pondrá en conocimiento del 
responsable  de  mantenimiento  cualquier  anomalía  que  se  observe  en  el  funcionamiento 
normal  de  las  instalaciones  térmicas.  4.  Las  instalaciones  mantendrán  sus  características 
originales. Si  son necesarias  reformas, éstas deben  ser efectuadas por empresas autorizadas 
para ello de acuerdo a lo prescrito por este RITE. 5. El titular de la instalación será responsable 
de que se realicen las siguientes acciones: 
a)  encargar  a  una  empresa  mantenedora,  la  realización  del  mantenimiento  de  la 
instalación térmica; 
b) realizar las inspecciones obligatorias y conservar su correspondiente documentación; c) 
conservar  la  documentación  de  todas  las  actuaciones,  ya  sean  de  reparación  o  reforma 






Uso  y  Mantenimiento»  de  la  instalación  térmica,  contenido  en  el  Libro  del  Edificio.  3.  La 
empresa mantenedora será responsable de que el mantenimiento de la instalación térmica sea 






energética.  5.  Será obligación del mantenedor  autorizado  y del director de mantenimiento, 
cuando  la  participación  de  este  último  sea  preceptiva,  la  actualización  y  adecuación 
permanente de  la documentación  contenida en el «Manual de Uso y Mantenimiento» a  las 
características técnicas de la instalación. 6. El mantenimiento de las instalaciones sujetas a este 
RITE será realizado de acuerdo con lo establecido en la IT 3, atendiendo a los siguientes casos: 
a)  Instalaciones  térmicas con potencia  térmica nominal  total  instalada en generación de 
calor o frío igual o superior a 5 kW e inferior o igual a 70 kW. 
Estas  instalaciones  se mantendrán por una empresa mantenedora, que debe  realizar  su 
mantenimiento  de  acuerdo  con  las  instrucciones  contenidas  en  el  «Manual  de  Uso  y 
Mantenimiento».  b)  Instalaciones  térmicas  con  potencia  térmica  nominal  total  instalada  en 
generación  de  calor  o  frío  mayor  que  70  kW.  Estas  instalaciones  se  mantendrán  por  una 
empresa mantenedora con la que el titular de la instalación térmica debe suscribir un contrato 
de mantenimiento, realizando su mantenimiento de acuerdo con las instrucciones contenidas 
en  el  «Manual  de  Uso  y Mantenimiento».  c)  Instalaciones  térmicas  cuya  potencia  térmica 
nominal total instalada sea igual o mayor que 5.000 kW en calor y/o 1.000 kW en frío, así como 
las instalaciones de calefacción o refrigeración solar cuya potencia térmica sea mayor que 400 
kW. Estas  instalaciones  se mantendrán por una empresa mantenedora  con  la que el  titular 
debe  suscribir  un  contrato  de  mantenimiento.  El  mantenimiento  debe  realizarse  bajo  la 
dirección de un técnico titulado competente con funciones de director de mantenimiento, ya 
pertenezca a la propiedad del edificio o a la plantilla de la empresa mantenedora. 










1.  Toda  instalación  térmica  debe  disponer  de  un  registro  en  el  que  se  recojan  las 
operaciones de mantenimiento y  las  reparaciones que  se produzcan en  la  instalación, y que 
formará  parte  del  Libro  del  Edificio.  2.  El  titular  de  la  instalación  será  responsable  de  su 
existencia  y  lo  tendrá  a  disposición  de  las  autoridades  competentes  que  así  lo  exijan  por 
inspección o cualquier otro requerimiento. Se deberá conservar durante un tiempo no inferior 




1.  Anualmente  el mantenedor  autorizado  titular  del  carné  profesional  y  el  director  de 
mantenimiento,  cuando  la  participación  de  este  último  sea  preceptiva,  suscribirán  el 
certificado de mantenimiento, que será enviado, si así se determina, al órgano competente de 
la  Comunidad  Autónoma,  quedando  una  copia  del  mismo  en  posesión  del  titular  de  la 
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b)  identificación de  la empresa mantenedora, mantenedor autorizado  responsable de  la 
instalación  y  del  director  de  mantenimiento,  cuando  la  participación  de  este  último  sea 
preceptiva;  c)  los  resultados  de  las  operaciones  realizadas  de  acuerdo  con  la  IT  3;  d) 





1.  Las  instalaciones  térmicas  se  inspeccionarán  a  fin  de  verificar  el  cumplimiento 
reglamentario.  La  IT  4  determina  las  instalaciones  que  deben  ser  objeto  de  inspección 
periódica, así como los contenidos y plazos de estas inspecciones, y los criterios de valoración y 
medidas  a  adoptar  como  resultado  de  las  mismas,  en  función  de  las  características  de  la 
instalación.  2.  El  órgano  competente  de  la  Comunidad  Autónoma  podrá  acordar  cuantas 
inspecciones  juzgue  necesarias,  que  podrán  ser  iniciales,  periódicas  o  aquellas  otras  que 
establezca por propia iniciativa, denuncia de terceros o resultados desfavorables apreciados en 
el  registro  de  las  operaciones  de  mantenimiento,  con  el  fin  de  comprobar  y  vigilar  el 
cumplimiento de este RITE a lo largo de la vida de las instalaciones térmicas en los edificios. 3. 






de  las  instalaciones térmicas, con el  fin de comprobar el cumplimiento de este RITE, una vez 
ejecutadas  las  instalaciones  térmicas  y  le haya  sido presentada  la documentación necesaria 
para  su puesta en  servicio. 2.  La  inspección  inicial de  las  instalaciones  térmicas  se  realizará 
sobre  la base de  las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad que 
establece  este  RITE,  por  la  reglamentación  general  de  seguridad  industrial  y  en  el  caso  de 
instalaciones que utilicen combustibles gaseosos por las correspondientes a su reglamentación 
específica.  3.  Las  inspecciones  se  efectuarán  por  personal  facultativo  de  los  servicios  del 
órgano  competente  de  la  Comunidad  Autónoma  o,  cuando  el  órgano  competente  así  lo 
determine por organismos o entidades de control autorizadas para este campo reglamentario, 
que  será  elegida  libremente  por  el  titular  de  la  instalación  de  entre  las  autorizadas  para 
realizar  esta  función.  4.  Como  resultado  de  la  inspección,  se  emitirá  un  certificado  de 
inspección,  en  que  se  indicará  si  el  proyecto  o memoria  técnica  y  la  instalación  ejecutada 









de  eficiencia  energética  de  las  instalaciones  térmicas,  coordinando  su  realización  con  otras 
inspecciones  a  las  que  vengan  obligadas  por  razón  de  otros  reglamentos.  3.  El  órgano 
competente de la Comunidad Autónoma establecerá los requisitos de los agentes autorizados 
para  llevar  a  cabo  estas  inspecciones de  eficiencia  energética, que podrán  ser,  entre otros, 
organismos  o  entidades  de  control  autorizadas  para  este  campo  reglamentario,  o  técnicos 
independientes,  cualificados  y  acreditados  por  el  órgano  competente  de  la  Comunidad 
Autónoma, elegidos  libremente por el  titular de  la  instalación de entre  los autorizados para 
realizar  estas  funciones.  4.  El  órgano  competente,  si  así  lo  decide,  podrá  establecer  la 
realización  de  estas  inspecciones  mediante  campañas  específicas  en  el  territorio  de  su 
competencia.  5.  Las  instalaciones  existentes  a  la  entrada  en  vigor  de  este  RITE  estarán 
sometidas  al  régimen  y  periodicidad  de  las  inspecciones  periódicas  de  eficiencia  energética 













a)  Las  instalaciones  nuevas  que  sean  objeto  de  esta  calificación  no  podrán  entrar  en 
servicio y ser suministradas de energía en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y 
puedan obtener la calificación de aceptable. 
b) A  las  instalaciones ya en  servicio  se  les  fijará un plazo para proceder a  su corrección, 
acreditando su subsanación antes de 15 días. Transcurrido dicho plazo sin haberse subsanado 
los  defectos,  el  organismo  que  haya  efectuado  ese  control  debe  remitir  el  certificado  de 
inspección  al  órgano  competente  de  la  Comunidad  Autónoma,  quién  podrá  disponer  la 
suspensión del suministro de energía hasta la obtención de la calificación de aceptable. 
3. Negativa: cuando se observe, al menos, un defecto muy grave. En este caso: 
a)  Las  instalaciones  nuevas  que  sean  objeto  de  esta  calificación  no  podrán  entrar  en 
servicio, en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y puedan obtener la calificación 
de aceptable. 
b) A  las  instalaciones ya en servicio se  les emitirá certificado de calificación negativa, que 
se remitirá inmediatamente al órgano competente de la Comunidad Autónoma, quién deberá 








2.  Defecto  grave:  es  el  que  no  supone  un  peligro  inmediato  para  la  seguridad  de  las 
personas  o  de  los  bienes  o  del medio  ambiente,  pero  el  defecto  puede  reducir  de modo 
sustancial  la  capacidad de utilización de  la  instalación  térmica o  su eficiencia energética, así 
como la sucesiva reiteración o acumulación de defectos leves. 3. Defecto leve: es aquel que no 
perturba  el  funcionamiento  de  la  instalación  y  por  el  que  la  desviación  respecto  de  lo 





Este  capítulo  tiene  como  objeto  establecer  las  condiciones  y  requisitos  que  deben 






actividad,  deben,  además  de  haber  sido  autorizadas  para  ello,  encontrarse  inscritos  en  el 
Registro  de  empresas  instaladoras  autorizadas,  en  el  órgano  competente  de  la  Comunidad 
Autónoma donde radique su sede social. 
Artículo 36. Empresas mantenedoras autorizadas. 















b)  estar  dados  de  alta  en  el  correspondiente  régimen  de  la  Seguridad  Social  (Régimen 
General  de  la  Seguridad  Social  o  Régimen  Especial  de  Trabajadores  Autónomos);  c)  tener 
suscrito  seguro  de  responsabilidad  civil  que  cubra  los  riesgos  que  puedan  derivarse  de  sus 
actuaciones, mediante  póliza por una  cuantía mínima de  300.000  euros, que  se  actualizará 
anualmente,  según  la variación del  índice de precios al consumo, certificada por el  Instituto 
Nacional de Estadística. De dicha actualización se trasladará justificante al órgano competente 
de  la  Comunidad  Autónoma;  d)  disponer  de  los  medios  técnicos  para  el  desarrollo  de  la 
actividad  que  se  solicita;  e)  la  plantilla  de  personal  acreditada  mediante  una  fotocopia 
compulsada del último boletín de  cotización a  la Seguridad Social TC‐2  (relación nominal de 
trabajadores)  presentado,  en  la  que  conste  el  número  total  de  operarios  y  restantes 
empleados.  Los  empresarios  autónomos  deben  presentar  un  justificante  de  afiliación  en  la 
Seguridad  Social,  y  f)  la  lista  de  operarios  que  posean  carné  profesional;  la  empresa  debe 
tener, como mínimo, un operario con carné profesional de instalaciones térmicas en edificios. 
Artículo 38. Registro. 
1.  El  órgano  competente  de  la  Comunidad  Autónoma,  en  caso  de  que  se  cumplan  los 
requisitos  indicados  en  el  apartado  anterior,  expedirá  el  correspondiente  certificado  de 
registro  de  empresa  instaladora  autorizada  de  instalaciones  térmicas  en  edificios  o  el 







competente de  la Comunidad Autónoma donde desee  realizar  su actividad. 4. Las empresas 
instaladoras y mantenedoras registradas están obligadas a tener una copia del certificado de 
registro  a  disposición  del  público  y  deben  hacerlo  constar  en  sus  documentos  técnicos  y 
comerciales. 
Artículo 39. Validez. 
1.  El  certificado  de  registro  de  empresa  instaladora  o  mantenedora  autorizada  tendrá 
validez en  toda España, según  lo establecido en el artículo 13.3 de  la Ley 21/1992, de 16 de 
julio,  de  Industria.  2.  Cuando  una  empresa  instaladora  o  mantenedora  autorizada  precise 
ejercer su actividad en una Comunidad Autónoma distinta de aquella en  la que está  inscrita, 
será preceptiva la notificación previa ante la Comunidad Autónoma en cuya demarcación vaya 
a  realizar  sus  actividades,  para  lo  cual  debe  presentar  el  certificado  de  registro  de  la 
Comunidad Autónoma en donde formalizó su inscripción y un certificado emitido por la misma 
Comunidad Autónoma de no estar sujeta a procedimiento sancionador que la inhabilite para el 

















1.  La  inscripción  en  el  registro  será  cancelada  con  carácter  definitivo  por  el  órgano 
competente  que  lo  realizó,  previa  instrucción  de  expediente,  cuando  se  compruebe  que  el 
titular  no  reúne  los  requisitos  que  le  fueron  exigidos  para  su  inscripción.  2.  Contra  toda 
resolución  del  órgano  competente,  que  suspenda  o  cancele  con  carácter  definitivo  una 




cual  la Administración reconoce a su titular  la capacidad para desempeñar  las actividades de 
instalación  y  mantenimiento  de  las  instalaciones  térmicas  en  edificios,  como  instalador  o 
mantenedor autorizado,  identificándole ante terceros para ejercer su profesión en el ámbito 
de este RITE. 2. Este  carné profesional no  capacita, por  sí  solo, para  la  realización de dicha 
actividad,  sino  que  la  misma  debe  ser  ejercida  en  el  seno  de  una  empresa  instaladora  o 
mantenedora  en  instalaciones  térmicas.  3.  El  carné  profesional  se  concederá,  con  carácter 
individual, a todas  las personas que cumplan  los requisitos que se señalan en el artículo 42 y 
será expedido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 4. El órgano competente 
de  la Comunidad Autónoma  llevará un registro con  los carnés profesionales concedidos. 5. El 
carné profesional tendrá validez en toda España, según lo establecido en el artículo 13.3 de la 
Ley 21/1992, de 16 de  julio, de  Industria. 6. El  incumplimiento de  las disposiciones reguladas 
por  este RITE por parte de  los  titulares del  carné profesional, dará  lugar  a  la  incoación del 
oportuno expediente administrativo. 
Artículo 42. Requisitos para la obtención del carné profesional. 
1. Para obtener el  carné profesional de  instalaciones  térmicas en edificios,  las personas 





posesión  del  título  de  Técnico  Superior  en  Mantenimiento  y  Montaje  de  Instalaciones  de 
Edificio y Proceso o del título de Técnico en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, 




b.2.1 Un  curso  teórico  y práctico de  conocimientos básicos  y otro  sobre  conocimientos 
específicos en instalaciones térmicas de edificios, impartido por una entidad reconocida por el 






c) Haber  superado un examen ante el órgano  competente de  la Comunidad Autónoma, 






por  este  RITE,  podrán  obtener  directamente  el  carné,  mediante  solicitud  ante  el  órgano 
competente de la Comunidad Autónoma y sin tener que cumplir los requisitos enumerados en 





En  caso  de  incumplimiento  de  las  disposiciones  obligatorias  reguladas  en  este  RITE  se 









Corresponde  a  esta  Comisión  asesorar  a  los  Ministerios  competentes  en  materias 
relacionadas  con  las  instalaciones  térmicas  de  los  edificios,  mediante  las  siguientes 
actuaciones: 
1.  Analizar  los  resultados  obtenidos  en  la  aplicación  práctica  del  Reglamento  de 
instalaciones térmicas, proponiendo criterios para su correcta interpretación y aplicación. 
2.  Recibir  las  propuestas  y  comentarios  que  formulen  las  distintas  Administraciones 
Públicas, agentes del sector y usuarios y proceder a su estudio y consideración. 3. Estudiar y 
proponer la actualización del reglamento, conforme a la evolución de la técnica. 4. Estudiar las 
actuaciones  internacionales  en  la  materia,  y  especialmente  las  de  la  Unión  Europea, 
proponiendo las correspondientes acciones. 5. Establecer los requisitos que deben cumplir los 




por  los Ministerios de  Industria, Turismo y Comercio y de Vivienda, así  como proponer a  la 
Secretaría General de Energía su inclusión en el Registro General. 
Artículo 46. Composición de la Comisión Asesora. 
1.  La  Comisión  Asesora  estará  compuesta  por  el  Presidente,  dos  Vicepresidentes,  los 




Serán Vocales de  la Comisión  los  representantes designados por  cada una de  las  siguientes 
entidades: 
a)  En  representación  de  la  Administración  General  del  Estado:  Un  representante  de  la 
Secretaria General de Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
Un representante de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de 
Industria,  Turismo  y  Comercio.  Un  representante  de  la  Dirección  General  de  Desarrollo 
Industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Dos representantes de la Dirección 
General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. Un  representante 
del  Instituto para  la Diversificación y Ahorro de  la Energía. Un representante del  Instituto de 
Ciencias  de  la  Construcción  «Eduardo  Torroja»  del  Consejo  Superior  de  Investigaciones 
Científicas. Un  representante de  la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del 
Ministerio  de  Medio  Ambiente.  Un  representante  del  Instituto  Nacional  del  Consumo  del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. 
b) En representación de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales: 





sectores  afectados  y  de  los  usuarios  relacionados  con  las  instalaciones  térmicas,  según  lo 
establecido en el apartado 5. 




su  participación  al  Presidente  de  la  Comisión  Asesora.  Ésta  fijará  reglamentariamente  el 
procedimiento y  los requisitos para su admisión, que deberá contar con  la opinión  favorable 
del Pleno. 
Artículo 47. Organización de la Comisión Asesora. 
1.  La  Comisión Asesora  funcionará  en  Pleno,  en  Comisión  Permanente  y  en Grupos  de 







miembros.  3.  La  Comisión  Permanente,  que  se  reunirá  una  vez  al  semestre,  ejercerá  las 
competencias  que  el  Pleno  le  delegue,  ejecutará  sus  acuerdos  y  coordinará  los  grupos  de 
trabajo  específicos.  Estará  compuesta  por  el  Presidente,  los  dos  Vicepresidentes  y  el 
Secretario.  Además  de  los  anteriores,  y  previa  convocatoria  del  Presidente,  asistirán  a  sus 
reuniones  los  vocales  representantes  del Ministerio  de  Industria,  Turismo  y  Comercio,  del 
Ministerio de Vivienda, del  Instituto para  la Diversificación y Ahorro de  la Energía  (I.D.A.E.), 
cuatro representantes de las Comunidades Autónomas elegidos en el pleno y los directamente 
afectados por  la naturaleza de  los asuntos a  tratar. 4. Los Grupos de Trabajo se constituirán 
para  analizar  aquellos  asuntos  específicos  que  el  Pleno  les  delegue,  relacionados  con  las 
funciones de la Comisión Asesora. Podrán participar, además de los miembros de la Comisión 
Asesora, representantes de  la Administración, de  los sectores  interesados, así como expertos 
en la materia. Serán designados por acuerdo de la Comisión Permanente, bajo la coordinación 
de un miembro de  la misma. 5. El funcionamiento de  la Comisión Asesora será atendido con 
los medios  de  personal  y  de material  de  la  Secretaría  General  de  Energía.  6.  La  Comisión 
Asesora utilizará las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos que faciliten el 
desarrollo de su actividad, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, 











de  los  compradores  o  usuarios  de  los  edificios  un  certificado  de  eficiencia  energética  que 
deberá  incluir  información  objetiva  sobre  las  características  energéticas  de  los  edificios. De 
esta  forma  se  podrá  valorar  y  comparar  su  eficiencia  energética,  con  el  fin de  favorecer  la 
promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía.  
Debe fomentarse entre el público la difusión de esta información y en particular en el caso de 
las  viviendas,  que  constituyen  un  producto  de  uso  ordinario  y  generalizado,  siguiendo  las 
directrices  del  texto  refundido  de  la  Ley  General  para  la  Defensa  de  los  Consumidores  y 
Usuarios y otra  leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
noviembre, que establece el derecho de los consumidores y usuarios a la información correcta 
sobre  los  diferentes  productos  puestos  a  disposición  en  el  mercado,  a  fin  de  facilitar  el 
necesario conocimiento sobre su adecuado uso, consumo y disfrute.   









decreto  obliga  a  que  todos  los  edificios  existentes,  cuando  se  vendan  o  se  arrienden, 
dispongan de un certificado de eficiencia energética.   
Como  necesaria  base  legal  de  esta  nueva  regulación  sobre  los  edificios  existentes,  en  el 
artículo 83.3 de  la Ley 2/2011, de 4   de marzo, de Economía Sostenible, se establece que  los 











edificios,  creada  en  virtud  del  artículo  14  del  Procedimiento  básico  para  la  certificación  de 
eficiencia  energética  de  edificios  de  nueva  construcción,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
47/2007,  de  19  de  enero,  velar  asimismo  por  el  mantenimiento  y  actualización  del 
Procedimiento básico de  certificación de eficiencia energética de edificios existentes.   
Este real decreto se dicta en ejercicio de  las competencias que corresponden al Estado sobre 
bases y coordinación de  la planificación general   de  la actividad económica, sobre protección 
del medio ambiente y sobre bases del régimen minero y energético.  
Esta  disposición  general  ha  sido  sometida  al  procedimiento  de  información  en materia  de 
normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a  los servicios de  la sociedad 
de la información, previsto  en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
22 de  junio, modificada por  la Directiva 98/48/CE de 20 de  julio, así como en el Real Decreto 
1337/1999, de 31 de julio, que incorpora estas Directivas al ordenamiento jurídico español.  
Asimismo,  en  cumplimiento  de  lo  previsto  en  la  Ley  50/1997,  de  27  de  noviembre,  del 
Gobierno, se ha oído a las asociaciones profesionales y a los sectores afectados, así como, por 
otra parte, se ha consultado a las Comunidades Autónomas.   












Energía y Turismo, a través del  Instituto para  la Diversificación y Ahorro de  la Energía  (IDAE) 
pondrá  a  disposición  del  público  los  programas  informáticos  de  certificación  de  eficiencia 
energética para edificios existentes, que  serán de aplicación en  todo el  territorio nacional y 
que  tendrán  la consideración de documento  reconocido y, por otra parte, se procederá a  la 
formación del personal  técnico  cualificado para  realizar  las  labores necesarias para efectuar 
dicha certificación. La presentación o puesta a disposición de los compradores o arrendatarios 




o  inspecciones  a  los  que  se  refieren  los  artículos  6  y  7  del  procedimiento  básico  para  la 




 Modificación  del  Real  Decreto  47/2007,  de  19  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el 
Procedimiento  básico  para  la  certificación  de  eficiencia  energética  de  edificios  de  nueva 
construcción.El Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios 




fabricante,  puede  suministrar  un  equipo  en  funcionamiento  continuo,  ajustándose  a  los 




j)  Instalaciones centralizadas: aquellas en  las que  la producción de calor ó  frío es única para 
todo el edificio,  realizándose su distribución desde  la central generadora a correspondientes 
viviendas y/o locales por medio de fluidos térmicos.»  
k)  Edificio:  una  construcción  techada  con  paredes  en  la  que  se  emplea  energía  para 






de  eficiencia  energética  de  edificios  nuevos  y  de  edificios  existentes.»  Disposición  final 
segunda. Titulo competencial. Este real decreto tiene carácter básico y se dicta al amparo de la 
competencia  que  las  reglas  13ª,  23ª  y  25ª  del  artículo  149.1  de    la  Constitución  Española, 
atribuyen  al  Estado  en  materia  de  bases  y  coordinación  de  la  planificación  general  de  la 
actividad económica, protección del medio ambiente y bases del régimen minero y energético.  
Disposición final tercera. Desarrollo y aplicación.  




































la  realización de  certificaciones de eficiencia energética de  los edificios existentes que  sean 
objeto de compra, venta o arrendamiento, con el  fin de promover edificios de alta eficiencia 
energética  y  las  inversiones  en  ahorro  de  energía  mediante  la  información  objetiva  que 
obligatoriamente se ha de proporcionar a los compradores y usuarios sobre sus características 
energéticas,  en  forma  de  un  certificado  de  eficiencia  energética  que  permita  valorar  y 






en  vigor  no  dispongan  de  un  certificado  de  eficiencia  energética,  cuando  sean  objeto  de 
contrato de compraventa o de arrendamiento.  
2. Los edificios existentes que sean   objeto de contrato de compraventa o de arrendamiento 
















g)  edificios  de  sencillez  técnica  y  de  escasa  entidad  constructiva  que  no  tengan  carácter 






Con el  fin de  facilitar el cumplimiento de este Procedimiento básico,  los documentos para  la 
certificación  de  eficiencia  energética  de  edificios  existentes,  que  cuenten  con  el 
reconocimiento conjunto de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de 
Fomento,  se  registrarán  en  el  Registro  general  de  documentos  reconocidos  para  la 
certificación de eficiencia energética del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, creado en 










las  limitaciones  y  especificidades  que  presentan  los  edificios  existentes  en  relación  con  su 
calificación energética respecto a los de nueva construcción.  
2.  La obtención de  la  calificación de  eficiencia  energética de un  edificio  existente  se puede 
realizar mediante una de las dos opciones siguientes:  




de  eficiencia  energética  de  los  edificios  de  nueva  construcción,  aprobado  por Real Decreto 
47/2007, de 19 de enero, de una manera directa. Dentro de esta opción se puede utilizar:  
i. El programa informático de referencia que tiene la consideración de documento reconocido, 




ii. Un  programa  informático  alternativo,  que  cumpla  con  las  especificaciones  técnicas  de  la 
metodología  de  cálculo,  esté  validado  de  acuerdo  con  lo  que  establece  el  anexo  I  del 
Procedimiento básico para  la  certificación de eficiencia energética de  los edificios de nueva 
construcción, aprobado por Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, y con el reconocimiento de 
los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Fomento, a propuesta de la 
Comisión  asesora  para  la  certificación  energética  de  edificios.  Los  programas  informáticos 










en  los  programas  disponibles  que  siguen  la  opción    general,  para  su  consideración  en  la 
calificación energética, se hará uso del procedimiento establecido en el documento reconocido 




verifica  la  conformidad  de  la  calificación  de  eficiencia  energética  obtenida  con  el  edificio 
existente y que conduce a la  expedición de un certificado de eficiencia energética del edificio 
existente.   
2. El propietario del edificio  completo, vivienda ó  local destinado a uso  independiente o de 
titularidad  jurídica diferente será responsable de encargar  la realización de  la certificación de 
eficiencia energética del edificio, o de la parte del mismo, según corresponda, en los casos en 










4. El certificado de eficiencia energética dará  información exclusivamente  sobre  la eficiencia 
energética del edificio y no supone en ningún caso la acreditación del cumplimiento de ningún 
otro requisito exigible al edificio.  
5.  El  certificado  de  eficiencia  energética  del  edificio  existente  contendrá  como  mínimo  la 
siguiente información:  
a) Identificación del edificio y, en su caso, de la parte del mismo que se certifica.   







iii. Descripción de  las pruebas, comprobaciones e  inspecciones  llevadas a cabo, por el técnico 





por  el  técnico  certificador,  clasificadas  en  función  de  su  viabilidad  técnica,  funcional  y 
económica,  así  como  por  su  repercusión  energética,  que  permitan,  en  el  caso  de  que  el 















1.  El  órgano  competente  de    la  Comunidad  Autónoma  establecerá,  el  alcance  del  control 
externo del proceso establecido en   al artículo 5 y el procedimiento a seguir para  realizarlo. 




actividad  en  el  campo  reglamentario  de  la    edificación,  así  como  las  entidades  de  control 
habilitadas    para  el  campo  reglamentario  de  las  instalaciones  térmicas,  o  técnicos 
independientes  cualificados  de  acuerdo  con  el  procedimiento  y  los  requisitos  de  titulación, 
experiencia,    formación  específica  en  certificación  de  eficiencia  energética  y  medios  que 
establezca el órgano competente de la Comunidad Autónoma.  
3.  Cuando  la  calificación  de  eficiencia  energética  resultante  de  este  control  externo  sea 
diferente a  la obtenida    inicialmente, como  resultado de diferencias con  las especificaciones 
previstas, se le comunicará a la propiedad las razones que la motivan y un plazo determinado 
para  su  subsanación  o  presentación  de  alegaciones  en  caso  de  discrepancia,  antes  de 
proceder,  en su caso, a la modificación de la calificación obtenida.  
Artículo 7. Inspección.  
El  órgano  competente  de    la  Comunidad  Autónoma  correspondiente  dispondrá  cuantas 








Comunidad  Autónoma.  El  propietario  podrá  proceder  voluntariamente  a  su  actualización, 







En  relación con  la etiqueta energética  se estará a  lo dispuesto en  los apartados 1, 3 y 4 del 
artículo  11  del  Procedimiento  básico  para  la  certificación  de  eficiencia  energética  de  los 
edificios de nueva construcción, aprobado por Real Decreto 47/2007, de 19 de enero.  
Artículo 10. Obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia energética.  
1.  Todos  los  edificios  de  titularidad  pública  o  privada  que  presten  servicios  públicos  a  un 
número  importante de personas  y que, por  consiguiente,  sean  frecuentados habitualmente 
por ellas, con una superficie útil total superior a 1.000 m2, exhibirán de forma obligatoria, en 
lugar  destacado  y  claramente  visible  por  el  público,  la  etiqueta  de  eficiencia  energética, 
cuando les sea exigible su obtención.  
2. Dentro de la categoría anterior se  considerarán comprendidos los edificios destinados a los 
siguientes  usos:  administrativo,  sanitario,  docente,  comercial,  cultural  (destinado  a 
restauración,  espectáculos,  reunión,  deporte,  esparcimiento,  auditorios,  juegos  y  similares), 
residencial público y de transporte de personas.  
3. Para el  resto de edificios  la exhibición pública de  la etiqueta de eficiencia energética será 





2.  Cuando  el  edificio  existente  sea  objeto  de  contrato  de  compraventa,  total  o  parcial,  el 
certificado de eficiencia energética obtenido de acuerdo con el Procedimiento básico que se 
aprueba en el artículo único será puesto a disposición del adquiriente. Cuando el objeto del 
contrato  sea  el  arrendamiento  total  o  parcial  del  edificio  existente,  bastará  con  la  simple 
exhibición y puesta a disposición del arrendatario de una copia del referido certificado.   
3. El órgano competente de la Comunidad Autónoma determinará la modalidad de la inclusión 
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